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Descripci6n del Sector 

Barrio: Puerto Nuevo 

Sector: Puerto Nuevo Norte 

El area de estudio comprende Ia urbanizaci6n Puerto Nuevo parte norte y Ia zona de Ia 
Calle Matadero. 

Los problemas de inundaciones se concentran particularmente en Ia Calle Matadero. 
El sistema pluvial existente en Ia Calle Matadero esta en pesimas condiciones desde 
estructuras completamente tapadas, estructuras colapsadas y estructuras con poca 
capacidad . A Ia zona se le suma que esta rodeada de canales que con lluvias intensas 
se desbordan. Tambien hay que mencionar que el sistema sanitaria esta tapado, este 
se desborda y va a parar al canal cercano y a las estructuras pluviales contaminando el 
agua que se descarga en los cuerpos de agua. En Ia urbanizaci6n Puerto Nuevo el 
sistema pluvial se observa bastante limpio, pero se detecto nuevamente que el sistema 
sanitaria esta tapado, se desborda llega a las estructuras y contamina las mismas. En 
esta area se observo que todas las tapas de manhole del sistema sanitaria tienen 
varios huecos en Ia misma (entendemos que son las tapas que se utilizan en el sistema 
pluvial) estos huecos causan infiltraci6n de agua de lluvia saturando el sistema y 
provocando a su vez que se desborde. Tanto el sistema pluvial como el sanitaria en el 
are son de poca profundidad. Se visito Ia estaci6n de bombas de agua pluvial y se nos 
indica que Ia descarga de Ia estaci6n a Ia quebrada Margarita carece de Ia tapa que 

previene que el flujo regrese a Ia estaci6n. 

Hay que mencionar que Ia estaci6n de bombas de agua sanitarias esta en malas 

condiciones. 

Se recomienda: Primero, limpiar y destapar todas las estructuras que esten obstruidas 
para rehabilitar Ia recolecci6n del agua. Segundo, notificar a Ia AAA que el sistema de 
toda el area esta tapado para que se realice un trabajo en gran escala para destapar el 
mismo. Tercero, se requiere realizar estudio Hidrol6gico e Hidraulico que permita 
evaluar tanto Ia condici6n como Ia capacidad del sistema existente en Ia zona, y si el 
estudio asi lo recomienda disenar un nuevo sistema pluvial que recoja las 
recomendaciones del estudio. Cuarto, considerar cambiar las tapas de los" manholes" 
sanitarios a las tapas utilizadas para el sistema que tienen un solo orificio y asi prevenir 

las infiltraciones. 

Las cuadriculas que comprenden el area de analisis del sector son como sigue: 01 3d, 
D14b, E13c, E13d, E14a, y E14b 





Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analizan todas las calles por 

intersecciones, y se describen los problemas encontrados y las acciones a implementar 

las que se clasificaron como Acci6n lnmediata, Acci6n lntermedia y Acci6n Largo plazo. 

Tambien se incluye Ia tabla de clasificaci6n de estructuras, los datos de campo 

obtenidos con sus fotos y copia de pianos usados para el mismo. 





REGION# 4 

BARRIO: 

SECTOR: 

BRIGADA: 

FECHA 

FECHA 

912312009 

9123/2009 

9/22/2009 

I. 

9/22/2009 

r 
9/22/2009 

9/22/2009 

9/22/2009 

~·' 

9/22/2009 

I 

PUERTO NUEVO 

PUERTO NUEVO NORTE 

MARISOL ROSADO 

FRANCISCO JAVIER LAZO 

CUADRICULA ESTRUCTURAS 

E1~b S-001 a S·OOS 

E14b S-006 a S-008 

E14a S-001 a S-006 

E14a 5"007 a S-009 

:r 'if 

E14a S-010 a S-015 

E14a S-016 a S-018 

E14a S-019 a S-020 

Jl 
~ 1 

E14a 5·021 a S-028 

• 

LOCALIZACION I DIRECCION 

Int. Avenida de Diego I Calle !1.4 N-0 

ESTUDIO DEL PROBLE 

DEL MUNICIPI 

RESUMEN C 

DESCRIPCION DE LACONDI 

Estructura S-001 esta se.llada con u 

cote jar condJci6n. Estructura S-00 

S-003 esta lim pia, pero Ia tapa se so 

p-004 tfene parrilla sucia y encintac 

005 esta tapada. 

Ave de Diego (entre Calle 14 NO y Estructura S-006 y S-008 estan limf 

-· 

al PR-22) 

Int. Calle 16 NO y Calle 6 NO 

lnt. Calle 6 NO y Calle 18 NO 

Calle 18 NO (entre calle 6 NO y 
Calle 7 NO) 

Int. Calle 18 NO y Calle 7 NO 

Calle 7 NO (entre Calle 18 NO y 

Calle 20 NO) 

Int. Calle 20 NO y Calle 7 NO 

Estructura S-001 tiene parrilla sedir 

Estructura S-002, S-003 y S-005 est; 

004 esta sucia y Ia capa de asfalto e 

I a a estructura. Estruct ura S-006 es· 
I 

Estructura S-007, S·Q07B, S-008 y 'S 

Estructura S-007 A esta lim pia y tie 

I colapsado. 
Estructura S-010 S-013 S-014 S-C y 

cuneta del area de Ia S-015 no dre 

parcialmente tapada. Estructura S-1 

Estructura S-014 tiene Ia parrilla o~ 

Estructura S-016, S-017 y S-018 es 

Estructura S-019 esta sucia. Estruct 

nose pudo abrir. Estructura S-020' 

tapada. Parrilla de estructuras S-01 

Encinta o d d e estructura S-019 esta 

Estructura S-021, S-023, S-025 est~ 

021A y S-022 estan limpias y tlene 

Cuneta de estructura S-023 no dre 

condiciones. Estructura S-024 y S-Q 

tapadas. Estructura S-026, S-022A • 

S-028 es un manhole sanitario y e 

~anita rio del area esta tapado. TaP, 

huecos que permite que el flujo sal 

H:\08PR099\COO\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION-4\PUERTO_NUEVO\PUERTO_NUEVO_NORTE\ Z- RESUMEN_HALLAZGOS\MS. 
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REGION# 4 

9/22/2009 E14a S-029 a 5-047 

9/22/2009 
I' 

E14a 5·048 a 5·049 

r if J 

9/22/2009 E14a S-050 a S-055 

ESTUDIO DEL PROBLE 
DEL MUNICIPI 

RESUMEN C 

Estructura 5-0291 S-0361 5-039 esta 
Estructura S-0301 5-0321 5-0331 5-03 
S-0421 S-045 estan sucias. Estructur 

Calle 20 NO (entre calle 11 NO y 
0431 5-0441 S-046 y S-047 estan lim1 

Calle 7 NO) 

lnt Calle 18NO y Calle 11 NO 

Int. Calle 11 NO y Calle 20 NO 

estructuras S-029 S-030 5-035 S-0 I I I 

Borde de pavimento con estructura 
Parrilla de estructura S-041 esta ox~ 

Estruotura SJ0481 S-049 esta parcia 
de estructura S-0481 S-049 esta su 

se pudo abrir para cotejar condicl6 

Estructura 5-051 5-053 S-055 esta1 
olor. Pudiera tener aiguna conexi6r 
052 esta tapada. Estructura S-054 e 

~~~~~;~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ta~p=ad~a~·~~~~==~~~~ 

9/22/2009 E14a S-056 a S-066 

9/23/2009 E13d S-001 a S-008 

9/23/2009 E13d S-009 a S-010 

Int. Calle 13 NO y Calle 20 NO 

Int. Marginal Sur PR22 y Avenida 
de Diego 

Estructura S-056, S-057, 5-058) S-oc 

S-063, 5·064 estan parcialmente t 
065 y S-066 estan sucias. Cuneta d 
057 estan sucia.s y con vegetaci6n. 
057, 5·058 estan sucias. Parrilla de 
rota. Tubo de salida de estructura 

Estructura 5·001 esta tapada. Estrl{ 
006 y S-008 estan sucias. Parrilla dE 

rota. Borde de calle en Ia estructuri 
Estructura S-004 esta rota . lnundad 
y afeota a los negocios. Estructura • 
de entrada esta tapado. Estructur 
parcialmente tapada. Esta zona es

1 
De Diego y punto que descarga a Ia 
Nose pudo acoesar las salida de lo 

Int. Marginal Norte PR22 y Avenida Estructura 5-009 esta sucia1 tiene e 

de Diego fluye. Estructura 5-010 esta limpia 

H:\08PR099\COO\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION-4\PUERTO_NUEVO\PUERTO_NUEVO_NORTE\Z-RESUMEN_HALLAZGOS\MS. 





REGION# 4 

9/23/2009 E13c 

9/21/2009 D13d 

9/21/2009 D13d 

9/21/2009 D14b 

9/21/2009 D14b 

Final Calle 7 NO 

S-001 a S-003 Int. Calle Matadero y Calle A 

ESTUDIO DEL PROBLE 

DEL MUNICIP 

RESUMEN C 

Estructura S-001 esta parcialmente 

parcialmente tapada. Estructura S­

parriJia tambh~n esta sucia. Estruct 

Estructura S-004 esta co lapsada es 

puente sobre canal de concreto, to 

condiciones. Las estructuras S-005 

encontraron en el sitio. Vecinos inf 

que se realizo aguas arriba ha mejc 

S-004 a S-006 Final Ca lle A 

Estructura S-001, S-002, S-003, S-0' 

Ca lle Matadero (entre calle By 005 estan tapadas, t ienen agua est 

Ca lle C) Cuneta y encintado estan en malas 
S-001 a S-005 

drenan. 

i Jl 

Estructura S-006 esta rota y tapad 

provoca agujero en Ia estructura. 

S-006 a S-010A I Int. Calle Matadero y Calle C 
S-008, S-009, S-010, S-010A estan 

estructura S-007, S-008 esta tapad 

estructuras S-009, S-010 esta en n 

drena. 

' 
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REGION# 4 

.--------. ---

9/21/2009 D14b 

9/21/2009 D14b 

_:r 

S-011 

S-012 u 

.·. Jl 

Calle Matadero (entre calle By 

Calle C) 

Calle A 

' • } "-:ot i ! 

ESTUDIO DEL PROBLE 
DEL MUNICIP 

RESUMEN [ 

Estructura S-011 es un manhole sar 

desborda y el flujo sanitaria termin 

sistema pluvial y descargando en el 

Estructura S-012 esta locaiJzada en 

canal, toda el Mea esta en malas cc 

mejoras parclales y nose completa 

aescubierto varlllas y huecos en el 

taparon colocando barreras de con 

aebidamente ldentJflcadas y prote 
accldentes. 
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REGION No. 4 

BRIGADA: No. 1 

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN 
Clasificacion de estructuras 

•::: CSA 
csA omup Architects and Engineers, LLP 

BARRIO: Puerto Nuevo 

SECTOR: Puerto Nuevo Norte 
Semana del 21 al 25 de septiembre 2009 

:5 0 ~ 0 .., >-
::) ;;:::<( <( Z z U> z..,~ 
(.) 

<( <(0 <( >-W~ WU)U) 
No. DE <( - 0::: z ~-

1i: LOCALIZACION ESPECIFICA 
ESTRUCTURA 

00 
~ 

a.:S co W<(O <t:ox COMENTARIOS 
0 <( ::) 

::::i ~~ ~ 
1-1-Z ~zw 

<( D.. (f) ~~:5 
~ 

(f) 0 w:s~ ::) 0 ~ 0.. 0 a_ 

D13d Calle Matadero D13dS-001 1 

D13d Calle Matadero D13dS-002 1 

D13d Calle Matadero D13dS-003 1 Canal 

D14d Calle Matadero D14dS-001 1 

D14d Calle Matadero D14dS-002 1 

D14d Calle Matadero D14dS-003a 1 

D14d Calle Matadero D14dS-003b 1 

D14d Calle Matadero D14dS-004 1 Parilla rota 

D14d Calle Matadero D14dS-005 1 

D1 4d Calle Matadero I Calle C D14dS-006 1 

D14d Calle Matadero I Calle C D14dS-006a 1 

D14d Calle Matadero I Calle C D14dS-007 1 

D14d Calle Matadero I Calle C D14dS-008 1 

D14d Calle Matadero D14dS-009 1 

D14d Calle Matadero D14dS-010 1 

D14d Calle Matadero D14dS-011 1 Manhole sanitaria desbordado 

E13d Calle 1 N-0 E13dS-001 1 

E13d Ave. De Diego E13dS-002 1 

E13d Ave. De Diego E13dS-003 1 

E13d Ave. De Diego E13dS-004 1 Estructura colapsada 

E13d Ave. De Diego E13dS-005 1 

E13d Ave. De Diego E13dS-006 1 

E13d Ave. De Diego E13dS-007 1 

E13d Ave. De Diego E13dS-009 1 

E13d Ave. De Diego E13dS-010 1 

E14a Calle 16 N-0 E14aS-001 1 Parilla rota 

E14a Calle 16 N-0 E14aS-002 1 

E14a Calle 16 N-0 E14aS-003 1 

E14a Calle 16 N-0 E14aS-004 1 

E14a Calle 16 N-0 E14aS-005 1 

E 14aS-006,S-

E14a Calle 6 N-0 
007, S-007a, S-

5 
007b y S-

008 





I ~ 
::> 
(.) 

0:: LOCALIZACION ESPECIFICA 
0 
~ 
::> 
a 

E14a Calle 18 N-0 

E14a Calle 18 N-0 

E14a Calle 18 N-0 

E14a Calle 18 N-0 

E14a Calle 18 N-0 

E14a Calle 18 N-0 

E14a Calle 18 N-0 

E14a Calle 18 N-0 I Calle 7 

E14a Calle 7 

E14a Calle 7 

E14a Calle 7 

E14a Calle 20 N-0 I Calle 7 

E14a Calle 20 N-0 I Calle 7 

E14a Cal le 20 N-0 I Calle 7 

E14a Calle 20 N-0 I Calle 7 

E14a Calle 20 N-0 I Calle 7 

E14a Calle 20 N-0 I Calle 7 

E14a Calle 20 N-0 I Calle 7 

E14a Calle 20 N-0 I Calle 7 

E1 4a Calle 20 N-0 

E14a Calle 20 N-0 

E14a Calle 20 N-0 

E14a Calle 20 N-0 

E14a Calle 20 N-0 

E14a Calle 20 N-0 

E14a Calle 20 N-0 

E14a Calle 20 N-0 

E14a Calle 20 N-0 

E14a Calle 20 N-0 

E14a Calle 20 N-0 

E14a Calle 20 N-0 

E14a Calle 11 N-0 

E14a Calle 11 N-0 

E14a Calle 11 N-0 

I 
E14a Calle 13 N-0 I Calle 11 

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN 
Clasificacion de estructuras 

Q ~ 0 ...., >-

>-~ ~ 0 Zz u> z'~ 
~ ~0 ~ >-UJ:2 WU)U) 

No. DE ~- a: z :2-
00 :2 a.~ ii5 w~o ~ox 

ESTRUCTURA ~::> ~uJ 1-1-Z Gzw Q. U) :J :2 ~~:) 
~ U) 0 W:)~ (.) ~ a. a. 

E14aS-009, S-
3 

010 y S-011 

E14aS-012 1 

E14aS-013 1 

E14aS-014 1 

E14aS-015 1 

E14aS-016 1 

E14aS-017 1 

E14aS-018 1 

E14aS-019 1 

E14aS-019a 1 X 

E14aS-020 1 

E14aS-021 1 

E14aS-022 1 

E14aS-023 1 

E14aS-024 1 

E14aS-025 1 

E14aS-026 1 

E14aS-027 1 

E1 4aS-028 1 

E1 4aS-029 1 

E14aS-030 1 

E14aS-031 1 

E14aS-032, S-
033, S-034, S- 5 

035 y S-036 

E14aS-037 1 

E1 4aS-038, S-
2 

039 

E14aS-040 1 

E1 4aS-041 1 

E14aS-042 1 

E14aS-043, S-
2 

044 

E14aS-045 1 

E14aS-046, S-
2 

047 
E14aS-048, S-

2 
049 

E14aS-050 1 

E14aS-051, S-
052, S-053 y S- 4 

054 

E1 4aS-055 1 

COMENTARIOS 

Pari lla rota 

Sanitaria completamente 
tapa do 

Parilla oxidada 





I :5 
::> 
(..) 

~ 
0 <( 
::> 
0 

E14a 

E14b 

E14b 

E14b 

E14b 

E14b 

E1 4b 

LOCALIZACION ESPECIFICA 

Calle 13 N-0 

Ave. De Diego 

Ave. De Diego 

Ave. De Diego 

Ave. De Diego 

Ave. De Diego 

Ave. De Diego 

TOTAL TAPADAS Y/0 
SUCIAS 

TOTAL LIMPIAS 

TOTAL SELLADAS 

TOTAL COMBINADAS 

TOTAL ESTRUCTURAS 

% TAPADAS Y/0 
SUCIAS 

% LIMPIAS 

% SELLADAS 

% COMBINADAS 

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN 
Clasificacion de estructuras 

No. DE 
ESTRUCTURA 

E14aS-056 a Ia 
E14aS-066 

E14bS-001 

E14bS-002, S-
003 y S-004 

E14bS-005 

E14bS-006 

E14bS-007 

E14bS-008 

102 

68% 

28% 

4% 

0% 

Q 
>-<( 
<( -
Ol.> 
<(::> Q.U) 
;:: 

11 

1 

69 

<( 0 --, >-
<( 0 Z zU> z'~ <( <( 0 <( >-W::2: WU)U> 

0:: z ::2: -
::2: o. :) Cii W<(O <(o>< 
:J ;:: u1 ::2: t- 1-Z t;z w 

!!?~:) U) 0 W:)~ 
(..) i';S Q. Q. 

1 

3 

1 

1 

1 

29 

4 

0 

COMENTARIOS 

E14aS-061 tiene parilla rota 

Sellado con tapa de acero. 

Cunetas rotas 
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.,•.1 CSA 
~ •.. 
="'-• Architects and Engineers, LlP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SA~ JUAN 

FECHA: 2/ S'EP~ C/1 HOJA I ~5 
BRIGADA: 11/tl. I 

CATCH BASIN 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE T~ENTA 

0 MH 0 HW ff"cROSS INLET 

~ 
0 l/2 

Ocompleto 

' CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~IA/SU@ l]h'APADNP.T~A 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPIA/SUClA !Y'rAPADNP.T~DA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3-ESCALERAS OsuENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA ~NSUClA 0MALA 0 NO DRENA OoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) SI 0No 

.. ~~.?.~~!.~~!?~ .. ~~·~·£~~j1fu. ......................................................... ;};·f;;;z.o ......... /ii .......................... ;:eoio.be·h······/··· .. .. 

~[~~~~~~~~~~~ '~::~~ 

s- ----

. 
I I . . I -- ----~ ~- - ----- -~·- -- - ---·- - - .. - - - - -- ··-- - -- -- -- .... ' . . 
! I ' o 

- -. ·---·--··--, ·----··-- --- · i-- .... ---. -- ---·------ --· 
--~ ·- _ _ _ ___ ..!,... _ ___ ! _______ _____ _ -·- · - ------ - - -- .. ,!..._ ___ -- ----- -- -- --

' ' . ·· · - :- ·· ····: · ·--~- ---· -: ..... 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

_ . ------~---·--.----. -. :· - - ...t_ . :-·-.. - -~-- FOTONO. f50 C:. 
--;-.... · - - : __ 1 _ --~---- - +- -: ~ --· FOTO N0.4$.9 7 
-. - , .. .. ....... ~----~-,.. --,- :- · ..! -·: FOTO NO.~t}:( 

' I . 
PARA TUB OS --- -----~--~--------· 1 __ .. _ ___ __ · -- ·----..... --- - • tftfft/1 

y 4i/ltl 
RECOMENDACION: gAcciON INMEDlATA rn<cciON INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

m•••••••••••••m•••••••••••••• m••••••••••••••••••••••••••••• m••••• •••••• ••••• ••mm••••• • •••••••••••••••• •••:;~~iA~··•fl~:~~~-



~~~ CSA 
~~. Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0cURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN . 

FECHA: '2/ Sf?'.t/h (!J HOJA .{2 ck rj 

.TCH BASIN 

Q>impre 
0 Doble 

OTriple 

#o · L 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0114 

0112 

Ocompleto 

i!!' ,,. 0 

DA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3-ESCALERAS 

~~ ~~· 
0 TAPADA/P.TAPADA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 
6- TUBO/B.C. = ___ _ 

7-TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

0 BUENA 

0 UMPIOISUCIO 

0 LIMPIOISUOO 

0 LIMPIOISUCIO 

0 LIMPIA/SUCIO 

DuMP.. 

0MALA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

O coLAPSADA 

OoTROS 

........................................................................................................................................................................................................................................... ................... 

I - -· I ; I . ----, __ T __ J I 

-//E~j~~:~·.: -:-~ ----~~~~~-~~~---
---- .. ~ 

... --· ____ _l .... ·-··· t--- --·-·- -- ·-... -i 

s- ---- ~~~~-~~-. -~-: :~_-c:_ -;~;-~ 
I I ' 
; I j 

PARA TUBOS ";•• n~·~ .J. • ·•• • • • • 0 :. 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTo No.~)4 
FOTO NO. 45-(.)~ 
FOTO NO. 

--~----: · -· --~---- --~---··- :·· --:- ~ ~ ·-r ··~ 

~~C.I()~ . ~A . --~~l'!f.'.~~-'-~1'.! . p~~~':'.z.? 
:~;~~~;?:~~~~ ~':~;~~~~~~~:~~~~~~~ ~iiii. 



•:$ .. CSA 
CSAo~. Architects and Engineers, LLP 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIO~fS MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 'z/ <£:---ef/r· ~OJA ?J J,6 

0SI/NO 

0CATCH BASIN 

Osimple 

Doable 

0Triple 

ft1?. I 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH ~-0 CROSS INLET 

D 1/4 

01/2 
Oeompleto 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA 0 LIMPIA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPIA/SUCIA 0 TAPADA{P.TAPADA 0 ROTO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE / ROT A 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

8- CUNETA ~UClA 0MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

_ ....... .!, _ ______ , .. _ __ ___ - ·--·--' . ......... _ _ __ ____ ,_., .1 . ..... : ..... --- ·-· ... 
. ! 

- -----· -~-- - .. ~ ·-------.. _ __ ; _____ ·- · -- - ... ·----- .. ·-

I - -------- ·--~ --·- .. --;- · ·····- . . ·· · ·--· ... -- --· ·-·-··· -- -
! • 

------ ··-- - -- ----·-:-- -·- --- ··-· ~--- i-----· .. ·- ·- - --

1 I 
. - ... T - . --------- ·-. -·- - - .--

, 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. 46 f I 
FOTO No.1fil_~ 
FOTO NO. 



•::: CSA 
CSAa.- Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: ''J- ' -~-OJ HOJA 4 cle J5 
BRIGADA: ut: l 

itAo 
oarcH BASIN 

Osimple 

Oooble 

0 Triple 

0 CON EVENTO DE T~ENTA 
0 MH 0 HW [Jf(RO~LET 

[Q1/4 
0112 
0 Complete 

YO 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA 0 UMPIA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 UMPIA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO O coLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIOISUCIO 0TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPIA/SUCIO 0TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 UMPIA/SUCIA 0MALA . 0NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ~ 0No 

.. ~~.?.~~~.~~~.?~ .. ~.~.~ .. ~~~~~.: .. ifJ!.: ......... '"(,': .................... J~ ........... ~ ........... ::~ ........ /. ... /) .... :.::.;·1\~··;;;c···""'':···"'"'''"''"''"'"'"''"''"''' 

........................................ f) ...... !,';.:J.!; ... ~.m ..... ~ ........ /.~. :~ ......................................... ct?.K. ... ~ .. ~~:.:::::: ......... J# .................................. .. 

........ ~~ ....... f.:i ..... u.:.~:~ ............. , .... ~.:., .. a?. ...... ~ ........ q.~z ..... ~ ............................ . 

......... '1/1.~ ......... ~) .. </l .. a ........... ,/:J!J;!:::i~ .. , ... ...,.-. ..... = ...... 1 ... ""'."'"·--""·- .................................................................................. .. 
. d I I I I I I I I.J. I 't/( I I I/ 0 Parr. pesada 

I ~ y 

}.~ - 71 
V ~~I \1 

vv l1JL !/ v '"'\ l'\ 

,,....... - hV"'l_ioJV........-~ r-... \ 1\ 
q;;y,.~ v \ f\ -\ 

':.v -\r-
l.rJ I 1 

1/Wla?- "\ 
s- ---- IC VJ'tf' ~'-

' P ARA TUBOS (} 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S- 44' ~~ 
FOTONo.!7 3 
FOTONO. . . ~1 
FOTO NO. ~ '1 IS 

Lf11ft; 
11¥/ 

::~:~~;,i.~~~:::::::::::::::::::::::::::::::~:a~%;.~:;;~~~i.f.~i.~~::::::::::::::::::::::::::::::::::~::~~::::~::::::~~::~~~:::~:::::::::::::a:~:.~;~~::::::::::: 
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•t~: CSA 
:!o.- Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TI PO ESTRUCTURA 0 CURB INLEf 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO gN IN 

FECHA' Q v 5-<> bf. crf HOJA d 0 
BRIGADA: 0. ( 

0 SI/NO 

0 CATCH BASIN 

Osimple 

Oooble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS IN LIT 

01/4 

01/2 

Ocompleto 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA 0 UMPIA/SUClA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 UMPIA/SUClA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPIA/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 UMPIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Os1 0No 

:::::~:::~~::::~::~~::~:::~:~:::~::::~~:~~:::::::::~=v.t.o::::::::::::~~B.i~:t.c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
..................................................................................................................................................................................................................... t~r;·~·;~· ... ~~~~d~ ........... .. 

c 
I--' 
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........... 

/ 
....-----

,., ....-----
VI 

.6 !""' .k 
v ~ 

\i\..1 !--'"" 

s- I -
PARA TUBOS 

!--'"" 

I 

/. Jn 
/IVJt )-II 

..... 

\ 

. ; 
~lJf~ 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

Fom No. 44rf 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOM 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

::::: .. : :: ::: :~.~~~~:Y.!~:rr;::::::::::::::::::::::::::::::::::::P.:~~~~:~0.;::~~:~~i~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::e.t~ri~~~9.::~~:~::::::::::: 
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IMG 4476 IMG 4473 IMG 4470 

IMG 4481 IMG 4474 IMG 4471 
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IMG 4508 IMG 4505 

IMG 4511 IMG 4506 
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•t~: CSA 
.,'!.._ Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUND:CIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: Q3- S&fr± --ocr HoJA 1 ~ ( 
BRIGADA: • ' I 

BARRIO 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 SIINO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 0 Simple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0114 

0 No existe pero esta en plano MSJ 0 Doble 
0Triple 

CONDICION EXISTENTE: 

0112 
Ocompleto 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

0 UMPINSUCIA 

0 UMPINSUCIA 

0 TAPADNP.TAPADA 

0 TAPADNP.TAPADA 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5-TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = ----
7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

0BUENA 

0 UMPIOISUCIO 

0 UMPIOISUCIO 

0 UMPIOISUCIO 

0 UMPINSUCIO 

0 UMPIA/SUCIA 

Osi 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

.P~.?.~~~.~~ .. ~~~ . .D~e~~<J.~A ... ~~~ .. ~?J. ;~~fi .. 1:!.; ........ -:;L~ ... /f ..... : .. 

............... ~ ....... ......... r.w.~ :f!d. ......... ~ ....... Lf12~ ..... Ykl~, l/.~& ............ ~11 .. ~ ... ....... J.,J.·:J.. . ~ 
....... ~ ........ y ·~~·:~ ..... ............... ~.b~a.i.i'i1'" · ~ .......... m;.~~~/j"~d""''f-0""', · ·~- J! ;, 
....... ~........ . .... ....... .. .rLZ.!}ff' .. ..CA .. ~ ...... ?f::!/?.X! .. ~ ........ .J ............. ff.':r~·.· ~e~d~. .. .... )A-1 r-

s-

F 0 Parr. Sellada /J 1 t'r J.!v,.1"M'flil;-p ~ -
17 ld)· 

·~ I~ .~ r lr 
e 

(J /), !,) 
v., r/ ~~ 

r V, 
/~"" =cl 

~ .c. ~u · J.l.J fl 
, I , 

""' 
./ 

n .. 
I'V , ~ " t;/ _AV ~ 

/ 

-

n l· ll 
If ""'-' 

/) 42 

I 

l l .... 

ll 

,_ 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. 4tfffo 
FOTO NO. 4£6t 
FOTO NO. ~?j 9 i 

I \ I PARA TUBOS 1l/1':/1 
. ~&ti?l I 
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...... ~ .... ~ ........ y4{0 .. R.I..'72V.. ............ ~ ...... nar:uu.t.~ ....... r?.:l. ..... ~1/l.l~l..{ ... 'Li ... ~ ....................... . 
... ...... rt~'~ .......... ./ .......... ~ ........... tfi::·· .. ·tx ................. ii1J1··;:· .... t;}· .. o:::;···~ .. · .. ........................... l~ .................... ~ ..................... .. 
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........ CSA 
~ ... 
CSAO.:...o Architects and Engineers, LLP 

I SECTOR 
~ALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: "2 S S (! el- 0 'J HOJA l du 0 
BRIGADA: It) 0 . I 

D SI/NO 

0 CATCH BASIN 

Osimple 

D Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW (9aroSs INLET 

[B-rfl 
0 1/2 
0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA D LIMPINSUClA ~NP.TAPADA 0 NO EXISTE /ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPINSUCIA ~NP.TAPADA D ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 1.J{tt 0 LIMPIO/SUCIO 81'APADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO Oco LAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPINSUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA ~SUClA 0MALA 0 NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0No 

.. 9.~.?.~~~-~~~g-~ .. 9..~-~--~-~Q-~-~~-~(:;_: ................................ .£~ .. -~;:;~:j .. ~ ...... A::_~z-· .. -; .. ··~-...................................... .. 

..................................................................................................... ~£~ ........................................................ /.Z ................ "./!: .. .1 .......................................... . 
£?c. t.f.c tf.../2 c? 7.?!:::!?. ~ c> ~ 

·:::::::::::::: :: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::e.;;..:w.1d?..~.::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : 

s- ----
PARA TUBOS 

I I I 1 
1 

• D Parr. pesada 

- ----- ·· ·-- ·--------· ! --·-- -
1
;- .. · ·--- --·-- 0 Parr. Sellada 

=---:~.=~--~-~~:1 .. ~~~~-~-~--~--- ----- ; __ t_?_~ --~-~~---~~~-~ :--~ 
I I - :··--_, -·- :.. .. -~ -- -~---- --·r . , .... . _, --"'- --· -- i· -. 

r.-=;~~-.;, __ ----- -·- - - .. 

' 

_ :_R ___ __ _ : ___ l --~-

- ---------- --;· --· ------,-----l-- --------
- ,-------- ... ------- .... "'"'""i""""--;----- ... -

------ ----·--·+-~ .. --·-· ··-··L----~ 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. (.' f. "'l 

FOTONO.~ ~ 
FOTONO.~ Cf 

l{(~ s­
rc(};c. 

RECOMENDACION: fficciON INMEDlATA 0 ACCION INTERMEDIA 0LARGO P~W 7 
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•:$ CSA 
= a-• Architects and Engineers, LLP 

I sECTOR 

I 

OCURRE INUNDACION / 

TIPO ESTRUCTURA I:B'CURs INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JU AN 

FECHA: :J.,p _,. ~0 CJ HOJA ~ c1L t 0 
BRIGADA: U rr I 

ESTRUCTURA NO. 

s- DO~ I Y Ltwlt'O Y UAfJ_) / -(] 

Ut-e- · ~~ · 

0 SI/NO 

0 CATCH BASIN 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~lA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROT A 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTU RA UMPI~ 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUOO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPlA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA grlA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA OorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) SI 0No 

.. ~.~-~~~.!?.~~9.~.g-~-~.?..~?..~.~~-~€;]t{A· .. -:;f:£····· ............................................................. ........ d~ ........... VJJi;_·j;jz ......... J.~·- .. ···: .. ··· .. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....... ::: .. :: .. : ... : .. :~:::: .. ~~::::::::::::~:::::::::~:1!..::::::: : :::::::: :: :~:::::::::::::::::: ::: :::.:::~:::::::.: : :::::::::::::::::: 

c 

s- ---­
PARA TUBOS 

I -· v--· ---L·· ··· 
I ---· - - - - . = -~ -_-- ---~ ~ j -_ • < - ·_ . 

- ------

~~-:?-411 .~ --~ 

--- \\ _-~ 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO No.1/Ll'3 
FOTO NO. ::$Iii~ 
FOTO NO. 

.................. . ......... ~!?..~ .: ............................. ~9-~.IN ..... D.~!.~ .......................................... P.~~g~-~-~-~-~~~-~-~~ .............. 9...~~-~?..~.~~-- -.. ····· 
.. .... 

1
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($ CSA 
CS4-. Architects and Engineei"S, LLP 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION / 

TIPO ESTRUCTURA [}(cuRB I NLET 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 2?>-er.l--o'J HOJA 3 ti!D 
BRIGADA: ·u o--

0 SI/NO 

0 CATCH BASIN 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

01/2 

0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA 0LI~SUC1A 

rn-cfMp~ 
0 TAPADA/P.TAPADA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

1'Jeev 
0 NO EXISTE / ~ 
0 ROTO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5-TUBO/B.C. = _ __ _ 

6- TUBO/ B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = _ __ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

0BUENA 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPlA/SUOO 

Q~SUClA 
[](sr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0 No 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0NO DRENA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

0 OTROS 

-~~.?.~~!.~~!9..~--~~-~ .. ~-~9..~£-~ia:·········1:4·· .. (~ ........................ ................ fii; .. di. ............. t······· ·· · ···· ·~;i;;·d.i:.······ .......... . 

. ~~~~: ~~r~ ~~~?~ 
' I 0 Parr. pesada 

- . . . !. . -. - - - ._-_· ·L __ ·· .. \--L- - : - g ::~~os::::da 
- · · -- V 0 Punto bajo 

· · · · -· · 0 En pendiente 
-- -· -·- .. - - · - . - - . . 

FLUYE HACIA 

5-

----- .... -- ~-- · . -__ ~r--· . -. :~~~ ~~ -il 
S - ---- - -· - ··-- (\ · · · · ·· · FOTONO. _ _ 

P AR A TU BOS ·· - - - - - -1 \ · · 
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+:$ CSA 
"""'a-• Architects and Engineers, LLP 

!sECTOR 
I 

OCURRE INUNDACION / 

TIPO ESTRUCTURA Cla'CuRB INLET 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: ~ 2 -:- 9l:J-&J HOJA f de /0 
BRIGADA: JJ C>' 

ESTRUCTURA NO. I BARRIO 

S - l'J6LJ I V f AJ 

Pw& IJTJt"O ~· 
0 Sl/NO 

0 CATCH BASIN 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

D 112 

0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3-ESCALERAS 

0 llMPWSUCIA 

0 llMPlNSUCIA 

0 TAPADNP.TAPADA 

0 TAPADNP.TAPADA 

0 NO EXISTE I ROTA 

~ 
0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = _ __ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 
6- TUBO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

0 BUENA 

0 llMPIO/SUCIO 

0 llMPIO/SUCIO 

0 llMPIO/SUCIO 

0 llMPWSUCIO 

grwsuciA 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

.P5.?.~~!.~~' ?.~ .. ~~.~ .. ~~g·st~5.~0..: ............. .' ... ~. .. . I e· .. , _ 
7 

. J!t~ Cj;ifh~!f9-, .... d·tU:W> c~~do 
·············· : ... ~:::::: .... Y.~~l":"'~~ :::: ..... ::::: ...... : .. : ... ::~···········~::~':•••• 
.......................................... .................................................................................................................................................................................................................... 

,:J I ) 

-l .. 
---- ~- - ---

, ___ _ 

(\ · -. s- ----
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

OP~alto 
~nto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-
"'J 

' ~;,oNo.~M 
FOTO NO. L!(fJ q 0 
FOTO NO. £/JL Cf/ 

~ EDIAT \ ~NTERMEDIA 0LARGOPLAZO 

:: .·::a.~i.ti~~~t.~::.:.:::.:·:.::·.:.·.::::· .:·:: .. ·.b.·~~· ... ~~~i~~s.?.~~.~i.~:;:~:i.;: .. :·:·:·::·:.·::·:·:::· ... :.:: .. ·:·:·::::::::;:::.:::~;2 .. ::::·:~:~~~~~::~:·~ ... :· .. ·::· 
·=-~~~i~~: 

' :~. ~~······~······ ,0N~~'l a;uo-
I....P.t o~ 



($ CSA 
CS4 •-• Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

TIPO ESTRUCTURA 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

0 Sl/NO 

0 CATCH BASIN 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

01/2 . 
0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILlA ~!.NSUClA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXlSTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA UMP~ 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS II 0 BUENA ~ 
0 NO EXISTE /ROTA 

4- TUBO/B.C. = Q4 #-tV Qnf 0 UMPIO/SUOO p, DA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = ~~i:&~~ ~uao 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = It 1 uao 0TAPADA 0 ROTO 0 COLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CU NETA 0 UMPIA/SUClA 0MALA 0 NO DRENA OoTRDS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0NO 

. P~.?.~~~~~~.C?.~.P~-~ .. ~~9.~.~~-~~-~ .......................................................... a; ..... ~ ................... Jrj ............................... ~t;;; ........ . 
:~:: ~=~~~~~~ 

,__:....:.:.:.----.,......,.-: ...... " - - -· 

s- ----
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. 4 ~ f-3 
FOTO No. 1l?~·4 
FOTON0.~5 

4~~ <tip - -- - -(\ 
.. ~.~~9.~ ~~~.f?.~.: ............................. ~.N ... !?.~I.~ ......................................... Q.~~g~.~-~~!.~~~.~-~~ ............. P.~~9.?.-~0.!:~ ........ . 
...... t§fu~~M:X!~.ITA ............................................... ~~.~ ... ~' 0 ....... ~~~~ ........................................................................................... 0.~~~!9.. !:!:.1:! ......... .. 
..... 0.~~§~-~!?.~.Y.!~.ITA ................................... IJ. .. ~~ .. ~~g~-~~~.s.?.~§\.!.~~~.~~.ITA ............................................... : ................................................................. . 



•:$ CSA 
-·-· Architects and Engineers, LLP 

[SECTOR 

I 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: k? _-
1
Y-pJ- -o'J HOJA (_p de {Q 

BRIGADA: 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 
s- (){) (p 

~ u-e. ~ 
t·co--y=fc. -

OCURRE INUNDACION 0 51/NO OcoN~o DETORMENTA 

~ 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

01/2 0 Pluvial/ Sanitaria 

0 Complete 

1- PARRILLA ~SUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROT A 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTU RA MPI~ 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO D NO NIVELADO 

3-ESCALERAS BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROT A 

4- TUBO/B.C. = 0 llMPIO/SUOO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 llMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 llMPIO/SUOO 0TAPADA 0 ROTO 0 COLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 llMPINSUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 llMPINSUCIA 0MALA 0 NO DRENA OorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0No 

~::~=,::~~~:-::~: :=::":::~=£:,.~;;;~ ai:i;;;;:n /ii2; 

s- - --­
PARA TUBOS 

'd _ , .,. ~--- - -· ·--··· -
- .. ·- . .. ·• ··- ... 

--··-- · -- --. ·-·· -- ~ 

- ·-- -· . .. .. -· ·· ·-

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. =IJg_ Cf'2. 
FOTO No.$2._13 
FOTO NO. 

~.'.~?.~ E !'''?.N.'. ....... .. .. ~~ .. :P. "!:.CC9."'NTS"'ED[A .. Q"-'''".'.'".:z.D .... . 

o;;~;~~~~~~; o;i::~~!~~i.i~ ~==~~~: 
.................................................................................................. ............................................................................................................................................................ 



FE CHA: _......=c.__...=---~~<-L--'-___;;____.__ H OJA __.____,""-::.......:::'-

BRIGADA: 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION 0 Sl/NO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0 Doble 

0 Triple 

0 C~ENTO DE TORMENT A 

~ 0 HW 0 CROSS INLET 

0114 
0112 
0 Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRI LLA 0 UMPIA/SUCJA ~NP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 UMPIA/SUCJA APADN~ 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIOISUOO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/ B.C. = 0 UMPIOISUOO 0TAPADA 0 ROTO 0 COLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = ~suo a 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNHA 0 PIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) SI 0No 

.. ~.~.?.~~!.~~!g~ .. ~~.~ .. ~~~.~.~~·~li .... ·~:/i·~·:· .. ~ ....... l;r;;:;; ...... il~~ ...... : ............. z., ..... # ............... "t ......... ~ ..... . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ... : .... :::::::: .. : ... ~:=rr~:::::::::::::::~~:::::::::::::::: .. :::~::::::::e:.:~:::::::::::::: 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

, ................................................................................................................................................................................................................................................ : ........... . 



•:~: CSA :!""""' Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUN ICIPIO SAN JUAN 

FECHA' ),?;, -~ ()'] HOJA q dtto 
BRIGADA: ~D;,..;~~-~== 

ESTRUCTURA NO. I BARRIO 

) 

0 CAr:JA VEZ QUE LLUEVE 0S!£NO 

IJ1'CATC~SIN 
[!kim pie 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Doble 

0Triple 

01/2 
O completo 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA *'~ !Ia"uMPI@ 

0 TAPADNP.TAPADA 

0 TAPADNP.TAPADA 

0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 

3-ESCALERAS 

4-TUBO/B.C. = ___ _ 

5-TUBO/B.C. = --~~ 
6- TUBO/B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

0 BUENA 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMP!NSUCIO 

0 ljMf'INSUCIA 

[]6sr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 ROTO 0 NO NIVELADO 

0 NO EXI STE / ROTA 

0 ROTO OcoLAPSADA 

0 ROTO OcoLAPSADA 

0 ROTC OcoLAPSADA 

0 ROTC O coLAPSADA 

0 NO DRENA OoTROS 

.P~.?.S~~.~s~g~.P.~.~ .. ~~9..~.~~.~~.J_ ............. ~ ... ;(C ································· ··············································k················································· 

................................................ ............ t:f5..lliL.t..M1 .................. ~ ..... ~ ........... (/::(._(.l ................................................ .............. . 

s- ---­
P ARA TU BOS 

................................................ 
0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto...ilto 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. __!& ~1 
FOTO NO.~ ?f'f 
FOTO NO. 

~N ATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO ········································································· ..._, .................................................................................................................................................... . 
··· ···=·P.P.-.U1~M.Y.!~.IT~. . . ...... ..... . .............. . ...... . ..... ~ ... I .......... ~~~~~ ........................................................................................... 0.~~.~~!9. .. 1:! ~.':! .......... . 
...... CJ..~~§\.I.~!?.~.Y.!~.IT~ ........................................... ~ .. ~~Q\.I~~P.-.~ .. ~~§\.I.~!?.~.Y.!~.IT~ ................................................................................................................. . 



($ CSA 
CSI."""'• Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: ':2'1.-y-c>7 HOJA g ct {/) 
BRIGADA: J lJ . 

I~-----~~~~.:,___~ UBICA_CION: __ f~~~~ ----l-,k'1Jf~9~12ti~lft:~t·____.~· . · :......._;. - J 
OCURRE INUNDACION 0 SI/NO q C~ENTO DE TORMENTA 0 CADA VEZ QUE"LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN ~H 0 HW 0 CROSS INLET 0 COMBI NADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 0 Simple 0 1/4 

0 No existe pero esta en plano MSJ 0 Doble 0 112 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

0 Triple 0 Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 0 LJMPIA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ~~ 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3-ESCALERAS BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LJMPIOISUOO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LJMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LJMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = ~suoo 0TAPADA 0 ROTO O coLAPSADA 

8- CUNETA 0 PIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA OorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 51 0No 

.. ~.~.?.~~!~~!g~.P~.~ .. ~~?..~.~~-~~1.1D4Jn·~ .. :: ......................................... 2t ....................................... /zi: ............ ~ .... ct; ..... : ................. . 
: 'i~!r: ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 

s- ---­
PARA TUBOS 

- - ---- - - - -· ·-----~ - - -

=: -~- .·. -~-~- ·-:~-.~4 ·_ ·:~ ~-·:_·- ... -m···· ·-·- -- -______ Q ..... . - -. --- . -- . -- -n --. -
- - - · ·-

-- - . - .. - -- .. . . ·-
___ . - . 

- - 0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 f}Hfto alto 

C0'Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTONO.~ 
FOTO NO. 4.Ja...7~ 
FOTONO.~-

~e~~: ~r~;0.i.i.: ~~=;~~~~~,~~ ~~~~~ : 
................................................................................................................................................................................................................................................. : .......... .. 



($ CSA 
cs.o. """'• Architects and Engineers, LLP 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 2 3 W//- 09 HOJA i0 de.../0 

Os~ 
[]}(.A. Tg.rBASIN 

B'Simple 

D Doble 

OTriple 

/{/c, . 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH 0 HW D CROSS INLET 

0114 
0112 
0 Complete 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINAOO 0 OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3-ESCALERAS 

~UClA 
~UCIA 

D TAPADA/P.TAPADA 

D TAPADA/P.TAPADA 

D NO EXISTE I ROT A 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROT A 

D ROTO 

D NO NIVELAOO 

D NO NIVELAOO 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/ B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

f 
'-"-----10!--------'-' 

u 
s-
P /l.RA TUBOS 

0 BUENA 

D LIMPIOISUCIO 

D LIMPIOISUCIO 

D LIMPIOISUCIO 

Dm1PWSucro 

Du 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

D ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

--· -~ ----· ... _. ·-· ... -· --·--- .....---. 

~ 
.. .. ... ... ~ ·-· 

----.. - __ -__ - ... . ---~ -- ~-~-~ --- ... 

- ~ - - -- . .. -- -

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROS 

0 Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

OP~alto 
(]}(unto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. 4lP 7( 
FOTONO.~l 
FOTO NO . 

:~;;~~~ ~b~~~::~~~AiAR. ~:=:::::~:::~~ §~~;~;0. 
...... 0 .. ?.~~\H:-!!?.~.Y.!?.ITA .................................... 0. .. ?.~ .. 13;~Q~~~~.~ .. g~y.~Q~.Y.!?X!A ................................................................................................................. . 
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•::: CSA 
cs.o.•-• Architects and Engineers, UP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: ~~ ~ Cfl HOJA f dL 16 
BRIGADA: No .; 

ESTRUCTURA NO. 

SECTOR tiL. ~ • 
CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

D 1/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA ~NLET 0CATCH BASIN 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D 112 D Pluvial/ Sanitaria 

0 Complete 

1- PARRILLA ~NSUCIA 0 TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROT A D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 UMPWSUCIA Q-r';(~NP.TAPADA 0 ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO D coLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/ SUCIO 0TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPWSUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 UMPWSUCIA 0MALA D NO DRENA DoTRos 

9-ZONA INUNDAB LE (FEMA) Osi 0No 

--~~.?.~~! .~~!g~.P~.~-.~~~.~.~~.~~.: ................................ F.!..0. ... r(.t;..t.Y~.~---··· ·· ·c..P..'Y. ...... Iifl .. ~'1: ...................................................... . 
....................................................................... ............................... £.....r.~ .. ~.~ .. ~ .......................................................................................................... . 

s- - ---
PARA TUBOS 

! 
--,-- ; 

I 

---i-

I , j I 
I . , ;_j_ . ,------

---! ~--~+--~~--r-~~~~--~ ~~---

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

rn-{n pendiente 

FLUYE HACIA 
S-12(L2. . 

FOTO NO. 9.)"/~ 
FOTO NO. U/tf 
FOTO NO. 

................................................................................................................................................................................................................................. ..... ........................ 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................ .................................................................................................................................................................. 

.............................. ............................................................... ................................................................................................................................................................. 



•::: CSA 
""""""'" Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 2/ S e ff 09 HOJA -~ rk ( 6 
BRIGADA: PIJ' L 

[SECTOR 

I 
t/ ~12 . - ~~,tJ- M . A/If ~ ..Tv/rtt '"I 

CAlle H-1 7"2ha#iki) ~~~I 
OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA D CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

D SI/NO 

~BASIN 
Dsimple 

~ 
0Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

D Complete 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~s~ 0 TAPADA/P.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA D LIMPIA/SUCIA ~A/P.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS D BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B .C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMPIA/SUOO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA ~IA/~A ~ ~ENA DoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsi 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: :::: :: ::::: :::::: ::: ::::::: :: ::::::::::::cr.lii.:2:fii.i:.ti::4:::::::::::::;;;;.;:;::::::::~t:~:!f.4.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.............................................................................................. .. .. £.J:7.:P.cN.:c.t.t .. !.?.<!!1: ... # .......... ................................................................................... . .......... . 

......................... ..................................................................................................................................................................................................................................... 
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s- - - - -
PAR A TUBOS 

--+---f-

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO No. f/S /£ 
FOTONd-5 /b 
FOTO NCJ?..£i_ 7 

~~~~~()~: ~N~~~>~r->!.A.... ~Pjt~cig~.~.~~·· · ... ~.~.~~ .............. P.~~~~-~~~ ......... . 
.............. !Y.~g-~.~~.JJ~ ..................................... ~~.~-~·~\.g.~-~~~ ......................................... : .. ' .. L. ........................... .0..~~!?.~9. .. ~~-~ .......... . 
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•:~: CSA :!._.. Architects a nd Engineers, Ll.P 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: ?../ % N (} 9 HOJA 2 elL 16 
BRIGADA: tJo .j 

OCURRE INUNDACION 0 SI / NO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ~H BASIN 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

01/4 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

~Aoo OoTRos 

0 Existe pero no esta en plano MSJ D Simple 0 Sanitaria/ Pluvial 

0 No existe pero esta en plano MSJ ~ 01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

0Triple 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA CH'llMPwsa ~A/P.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA D U MPIA/SUCIA D TAPADA/P.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS D suENA 0 MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/ B.C. = D U MPIO/SUCIO 0 TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUOO 0 TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/ B.C. = D UMPIO/SUCIO 0 TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

7- TUBO/ B.C. = D UMPIA/SUOO 0 TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

8- CUNETA {J UMPIA/SUCIA ~ O~ENA DoTRos 

9-ZONA IN UNDAB LE (FEM A) Dsr 0 No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

::::: : :: :::::: :::::::::::::::::::: : ::::::::: :::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~r.~::~fi:t.r.a:i.:::::::::::::~22Z~::4::~e:n.:t.e.::::: :::: 
~A--o-+ Cit?~ .A" A &./4 ....................................................................................................... t .... ~ .. ' ... ~.~ .......................................................... ~ ............... t ••••••••••••••••••••••.•••••• ••• •••••••• •••••••• 
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0
oo~~;;;;d~ooo oooooooooo 

~j_ __ . ___ _ 

s- - - --
PARA TUBOS 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 
i ! ' 1 I ! i 

--t-- -;----'-- I I I ---
i I I . 

; 

:- 0 Punto bajo 
i i · I i I I 

i ! ' I ! I : I I I I i . I 

i'ZJM-s-----.J I' I . ; I ! 
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' ' I 

I 
I I i ! I : . 1. ~ --!-! ! I I i - · I I t.;;< , - · 

----'--4- I :: ~--: : . 
' 

,-.- 7-.~-

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. 453/ 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

j I ! i ! ! I 

RECO MENDACION: ~N INMEDIATA ~ INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 
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·~: CSA 
.,!._. Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUOIO INUNOACIO NES MUNICIPIO SAN JUAN 

2/ -fee/- tJ ~ HOJA ± cit /6 FECHA: 

BRIGADA: NO·/ 

y 'ft:,,:;;::~e I 

OCURRE INUNOACION 0 SI/NO 0 CO~ENTO DE TORMENT A 

~ 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

g CAD~UE LLUEVE 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN l\k6MBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

O ooble 

0Triple 

0 Sanitaria/ Pluvial 
01/2 0 Pluvial/ Sanitaria 
Ocompleto 

1- PARRILLA 0 UMPlA/SUCIA gr~rTAPADA 
~P.TAPADA 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERA$ 

0 UMPlA/SUCIA 

4- TUBO/B .C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 
6- TUBO/B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

0BUENA 

0 UMPIO/SUOO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUOO 

0 UMPlA/SUCIO 

OuMPlA/SUCIA 

O sr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

~ 
0No 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

~ENA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OOTROS 

·:~~:::~~::::~::~~::~~:~:::::::~::::~~:~~::::: ::::::: :::::: ::: ::: ::: ::::::::: ::: ::: :::~A.e.;t.;;2::~:::::: ::: ::: :::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::: ::: ::::: ::: ::: :: ::: :::::::::: ::: :: ::: ::::::::::: : :: : 
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PARA TUBOS 
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0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0Pu_¢bajo 

~ pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. ¥S.Js" 
FOTO NO. 

FOTO NO. __ 
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•:~: . CSA :! -.. Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN/.:.. 

FEcHA: "2/ sQef !)9 HoJA 5 ck to 
A.Jo · / 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 51/NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW (B'cRoSs INLET 

em-
01/ 2 

Ocompleto 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 0 Simple 

0 No existe pero esta en plano MSJ 0 Doble 
0Triple 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILlA ~NS~ 0 TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRUCTURA 0 LlMPlNSUCIA (g"'("'.<@N P. T APADA 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/ B.C. = 0 LlMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LlMPIO/SUCIO 0TAPAOA 

6- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LlMPlNSUCIO 0TAPADA 

8- CUNETA 0 LlMPlNSUCIA ~ 
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Os1 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

ffiMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

0 ROTO 0 NO NIVELADO 

0 NO EXISTE /ROTA 

0 ROTO OcoLAPSADA 

0 ROTO OcoLAPSADA 

0 ROTO 0 COLAPSADA 

0 ROTO OcoLAPSADA 

~RENA OoTRos 

....................................................................................................... ........................................... ............................................................................................................ 

- . . I I I 
! I I I I - ' ---1 "------:· 

! 

s- ----
: . I ! ; 

---,-;---~-t---'---il~"r--+--r-

' ' 

PARA TUBOS I 

0 Punto alto 

O~bajo 
[]?"En penqiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO No.4$"2.­

FOTO NO«J'" ~ '3 
FOTO No.fl£.3 y 

I . I : I t i . I 

·~~~;~; ~:;;;~PAR ~~'"':'.".':''0.''. g;::;~:;o 
...... tJ'~~~~·~;~·~~~·;~· ................................. ti'~~ .. ~~· .. c~~:~c·~~~·~~~·;~ ..................... ~.$3~ .......... ~ ..................................................................... .. 
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.,+...,• CSA ••• • --... Architects and Engineers, LLP 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIO NES MUNICIPIO SAN ~UAN 

FECHA: z I ('e{' l- ~q HOJA 'j ct IG 
BRIGADA: Jk . 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 SI/NO 

G:)<ATcH BASIN 

Osimple 

C\kro01e t{ ()(7/t!. 
0Triple 

D 1/4 

D 112 

0 Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

CJ UMPINSUCIA 

0 UMP!NSUCIA 

~~NP.TAPADA 
~0DNP.(APADA 

0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

0 ROTO 0 NO NIVELADO 

4- TUBO/ B.C. = ___ _ 

5- TU 80/ B.C. = ----
6-TUBO/ B.C. = _ __ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUN ETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

0 BUENA 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMP!NSUCIO 

0 UMPIA/SUCIA 

Osi 

0MALA. 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

(]1:1ALA 

0No 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

······························································································································································································································································ 
0 Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. q_s t .0 
FOTO NO. 1-s"V (p 

FOTO NO. 



.. +.. .. • CSA .. ~ . 
.,...._. Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TI PO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES M UNICIPIO SAN J AN 

FECHA: 2 I &f,.j? J tf/t:f HOJA ~~ 

0 SIINO 

Ct6TCH BASIN 

[].grmj}1e 

0 Doble 

0Triple 

;J~ ·L 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS I NLET 

0114 
01/2 
Ocompleto 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINAOO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA 0 UMPIA/SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0-No-cxiSTE I Rc(!)\ 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 UMPIA/SUCIA ~A/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELAOO 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPIA/SUCI O 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 UMPIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA Oor Ros 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0 No 

.. ~~.?.~~~ -~~~g~ .. ~~-~--~~9.~.~~-~~-: ...................... e.s .. ~ ... ~~-~~-~---··· .... ·~--~ ....................................................................... . 

. :: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::h.::~c.:tt.t-:::::~~:::::::::::::: ::::::: :: ::::::: :::::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

~--; 

: : -~ , , ,-] I 
1 • ; I , , • \ I 

s- ----
PAR A TU B OS 

! i I I 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO N0. 1 C/ ~ ~ 
FOTO NO. f.!f2']. 

FOTO NO. ~fo S/ 
+t 

i ; I I i ·~-+, ---;.-: \-

. : : - :- f-! i ! I !f--o--

::~~i:~i~%; ~ii.~~~~;~ ~J;Jlf'":~ B:.i.i.u.~;;;~; 
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•:~: CSA :! ._. Architects and Engineers, UP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN 'UAN 

FECHA: z 1 5e fJI ~q HOJA g a tr& 
BRIGADA: Jtl~. I 

SECTOR vr? !!>. /IV ,;:7" .f' rn /A-(. It' p,.._, v,._,/ ~4-~ ~or/1/f vt!,., 
CALLE/ UBICACION: C--i/1 //~ M Jf-71f-L:Jr~C o 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

~0 HW 0 CROSS lNLET 

01/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 0 COMBlNADO D OTROS 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 0 Simple 0 Sanitaria/ Pluvial 

0 No existe pero esta en plano MSJ 0 Doble 
0Triple 

D 112 0 Pluvial/ Sanitario 

D Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 0 LlMPIA/SUClA D TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXlSTE / ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 LlMPIA/SUClA fBi'A"~P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ D BUENA 0MALA 0 NO EXlSTE / ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LlMPlO/SUCIO 0TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LlMPlO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B. C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/ B.C. = 0 LlMPIA/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 LlMPIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA OorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) D sr 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

·: : :::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::: ::::: ::: :::::::::::: :::::::::::::::::i£~ff;i::?::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: 
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D Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 
I ! I l ! ! I j 

RECOMEN::C~:NTUBOS ~ INME~: i : ~ONiiNT:RM:DIA- 0 LARGO PLAZO 

8:.~~~~~£ ~~~~~t;~;~,i~~ . i.~-~F< ~~~~~~~:~ 
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•::: CSA 
"""•-• Architects and Engineers, LLP FECHA: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

2 I f;£/1 0 9HOJA 10 d.t 16 
#"· I . BRIGADA: 

~ero 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 cuRB INLET BCATcH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe perc no esta en plano MSJ [].<mpie 0 Sanitaria/ Pluvial 

01/2 0 Pluvial/ Sanitaria 0 No existe pero esta en plano MSJ 0 Doble 
0Triple 0 Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA [J}t:n;1PIAjSU(iA ~6/P.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 

2- ESTRUCTURA 0 UMPIA/SUCIA ~P.TAPADA 0 ROTO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LlMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

5- TUBO/B.C. = 0 LlMPIO/SUOO 0TAPADA 0 ROTO 

6- TUBO/B.C. = 0 LlMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

7- TUBO/B.C. = ~suao ~ ~ 8- CUNETA MPIAJSI@A ALA ENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0 No 

~~~::~~~::~:~~~~~~~~::~~ ~~;~~~~~~ 
'"'"'"i"'''"i'''""i"''"';··"''"'""''"''"""'"''"''"'"'" 

... 

_I : ! I 

_J 
; I . i 

; 

S-
i 

I ! ! 
. ~-· ----
i 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. ~3-$ 
FOTO NO. /51 
FOTO NO. &5 

: . I ! :J-: ct~t0-1-

REcoMENoAcloN: ~ION INMEDIATA ~N INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

PARA TUBOS ~L-LL_L I I . 
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!~ ~c~it~s and Engineers, UP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIOfJES MUNICIPIO SAN 1UAN 

FEcHA: 7 / J' §;p-/ o9 Ho JA II de. t6 
BRIGADA: 

O~o 
[9"'CATCH BASIN 

Osimple 

0Doble 

0Triple 

;JtJ. / 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA 0 UMPIA/SUCIA ~NP.TAPADA 0 NO EXISTE /ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 UMPIA/SUCIA ~NP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0BuENA 0MALA 0 NO EXI STE / ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUOO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPINSUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA ~PINS@A [J}AA"LA ~RENA OorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ...................................................................................................... "E.j""" ............................................................................................................................................. .. 
. 5: 7Y2 c/ C h 1'2-,;r ...................................................................................................... "''""''"/.2Fi!!"' .................................................................................................................................... .. 

A--o/J-
. ...... .................................. u .................................... . ......................... . ................................................................................... . ................... ........................................... . 

s- ----
PARA TUBOS 

FLUYE HACIA 

s-

.. ~~~;.!~;;;;;·······························~=:"oir.\,................ .. ............... . ...... I.O.."..I.fiT?f;.~~~·~·~!.~ ............. P.~~9.?..~.~~ ........ .. 
"''"[j'~~~~·~~~·~~·;:;-~ ................................... 0.~~··~~-.. ~·~~~~·~~·~~~·~;·~·;:;.~ ........................ ~~~-............ "';()'"'"'"''"'"''""''"'"'"""'""''''""""'''''"' 
............................................................................................. .9 ................................................................. 0. ..................................................................... .. 

• • ,_.- ( f 

............................................................................................................................................................................. ........................................................................... 

. ..................................................................................................................................................................................................................... ........................................ . 

................................................................................................................................................................................................. ............................................................. 



•:~. CSA 
:! .;.;.,. Arch itects and Engin eers, UP 

[SECTOR 

I 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTU~IO INUNDAC19NE~ ~UN ICIPI~ _SAN J~AN 

FECHA: '7/ Sti-Pf. I) 7 HOJA I J-. dt (b 
BRIGADA: 

ESTRUCTURA NO. !BARRIO 

~ ~;bj}4;e 
D S!f!jO-· 
C9't'AT9:J.-BASIN 

~mple 
D Doble 

OTriple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW 0 CROSS INLET 

01/4 
D 112 

Ocompleto 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA 0 UMPIA/SUCIA 0 TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELAOO 

2- ESTRUCTURA D UMPIA/SUCIA D TAPADNP.TAPADA D ROTO 0 NO NIVELAOO 

3- ESCALERAS D BUENA 0MALA 0 NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUOO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D UMPIA/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA ~PIA/@ ~LA ~DRENA DoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsi .0No 

BLEMA· ············r.·w.c;;;i;;;;t/i·························································································· ~~~~~~~~~~~~~~~~~ :::~4.?.~ . 
······························································································································································································································································ 

- !-.. ; : '--~---_j·-·--~ 1_ ___ j _ _j_ __ _ _ ~ - _ . 00 Pparr. pses
11
adda 

; I : • · · · · · : arr. e a a 
' l ' • I 

U~=rr~::~E~lu~~ . ~: ··:~±==~:= . 8 :;::;: 
• , 1 r . 1 • 1 . , • , ~ pendtente 

--'- .. ·-·---~_! ___ --'-- ------'-------' - -- .. - . -L-...... _ .;_ ···-..,-------
f • I : : : i ! ! : . . FLUYE HACIA 

t '~'-f;=· .-li=·--~~t1E-C S· -- . 

_ , ____ ,_: -~--· ~ --'-- _i_ __ ___ -- -- _! _ ___ --'-·- J____ FOTO NO. {[11 0 
: : I I : i I I ! : I 

_ , ____ __!_:--;- -!-: ---~--~--- -···- T-· "T_...:....._ __ ;_ -· FOTO NO. t 4 I 
i ! : ; · · I 1 

I ' · Jvli a , , 
-;-----;- -r- ·-7- ------r- -'----r···- 7'· -·--- ·:----- --'--""7- - FOTONO.~ I 1/ 

-' ---~--!-.. + __ :_ __ ;··-+-·-l.. ___ ; ____ ...... - +- ----~ ----·--- -~- --- 4. A . /_ 
I , ; . · : I • -, (fp-

RECOMENDACION: ~ION I
1

NMEDIATA . ' 

1 

. ~N INT~RMEDIA 0 LARGO PLAZO 

~~~:~~~ ~~~~~~~~i~~ ~ii: 

s- ----
PARA TUBOS 

··································································~· ······~~··················································································· 



+.+..t. CSA ~ ..... . 
=-..:.... Arc h itects and Eng ineers, U.P 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIO~E~ MUNICIPIO SAN J~AN 

FECHA: ? 5,!/)) cq HOJA I?; at IG 
BRIGADA: . er,f_ 

D S!ffi-0 

[V{A Tg;i.-SASIN 

[!}Simple 

D Doble 

0Triple 

BARRIO 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

01/4 

01/2 
Ocompleto 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA (QUMpws@A ~DNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA D LIMPINSUCIA TAP&NP.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ D BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUOO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUOO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMP!NSUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA D LIMPINSUClA ~ ~A OorRos 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) Osi 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

::: : :: : : :::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::i?.£.?.?.i.::~:c.:£a:::~~::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
·7""":r ---0 A--P L-

.......................................................................................................... ~.ff..~~---············· ·· ···'-·'··········· ··························· · · ··· ······ ································ ·· · ················· ·········· 

............................................................................................................... i ........................................ i ........................ ,. ................................... o .. ~·~·;;_ .. ~~~~;;~ ............ . 
--: --,-:--~-~ ·:~----.;--- : -- -- --~ ---~-~---:----- 0Parr.Sellada 

c 

s-
PARA TUBOS 

-~---~--==~-] _ ~-= ~-=-~~-J=~~: ~-~~=C.i_=:=-. ~~~- 0 Punto alto 
• 1 , • ' , 1 , • ~bajo 

~~~:~-~~~[l§~~Ajj~J~ ~LU;;:;,: 
! ; . I : • I ! i I ! ~ 

L~~~ftl~t,;f~: ~rr;~~L 
t I I I , ! ! , 1 

__ , __ _:. __ ·---+-----;----.-:.-. -r--.1-----~-- ~ -·- --t- --t-·---·-!- -·· 

FOTO NO. !fj_'JJ 
FOTO NO. cfi__tJ t{ 
FOTO NO. :f!L..15 

. I 1 . , j I ' I : 

RECOMENDACION: ~ I.NMEDlATA ~N INT~RMEDIA 0 LARGO PLAZO 



•:~ CSA :!.;.;...· Architects and Engineers, UP 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

0CURB INLET 

Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 2-/ ~cd tJ9 HOJA f4 & l6 
~-/ 

0SI/NO 

~SIN 
~mple 
0 Doble 

OTriple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
Oeompleto 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA [t}c:fM'Pwsl{;il 0 TAPADNP.TAPADA 

0 LIMPWSUCIA DfAP~P.TAPADA 
0 NO EX1STE I ROTA 

0 ROTO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 2- ESTRUCTURA 

3-ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPAOA 

5- TUBO/B.C. = _ __ _ 0 LIMPIO/SUOO 0 TAP ADA 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAP ADA 

7-TUBO/B.C. = ___ _ 0 LIMPINSUCIO 0 TAPADA 

8- CUNETA 0 LIMPWSUCIA 0 MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: -t::'5m ,,. c k rz.."' 

0 NO EX1STE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

~A-t:PA-

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

0 COLAPSADA 

OorRos 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- ----
PARA TUBOS 

. ! I I . ! , 
- - . ----; - ·~ ---i-~-:----- - ·-- :-- ------------- -- - :· -···-:- ------·--- --

; t ~ ' ' ! 

~~~~=---- ~---~I~~===- ---~~c:·I~- ~~~ -- : ~~---- =~~~~-=-·-=~-=~·:_·~ 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

n Pu,w-oajo 

_ ~ndiente ' ~--~---~ .... i- ·-7· ·---· · - - : -:· -~---+ ·- [D{n o 
~--~- -- -·~---, - ·-- -.. -t-- i----·-·r -... FLUYE HACIA L. 

r-_~Ei--~1~~~~---=-~~~~~~~ ~ :OTO NO ~ 
- :- ---,-T .. ..:.. ... .-:.. ;---: .... - -- - i - 1 ·-· ---- ~.. .. FOTO NO. ~'Cf7 

~~:f~-;=~-- ;=-~ -f'::~::_l ~ ~-~~ =t=~~~c:-: FOTO NO. ~ ~~ ~ 
RECOMENDACION: 0~MEDIATA ~ INTERMEDIA 0 LARGO P'!;fo Ol 

~i~~~~~ ~~~;~~~;;,,~~ ~ 



•:$ CSA 
---· Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUfN 

FECHA: 7 ( ~f'~ tJ Cf HOJA /0 at (p 

BRIGADA: ttl tl . I 
BARRIO 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 0 C~ENTO DE TORMENT A 

~H 0 HW 0 CROSS INLEr 

01/4 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLEr 0 CATCH BASIN 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 01/2 

0 COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

Osimple 

Doable 

0Triple 0 Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA D UMPIA/SUCIA D TAPADA/P.TAPADA D NO EXISTE I ROTA 0 NO NNELADO 

2- ESTRUCTURA 0 UMPIA/SUCIA D TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO D NO NNELADO 

3- ESCALERA$ 0BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/ B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO Oco LAPSADA 

7- TUBO/ B.C. = D UMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO O coLAPSADA 

8- CUNETA 0 UMPIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0No 

s-
PARA TUB OS 

·····················································································\ 



•::: CSA 
cu a-. Architects and Engineers, LLP 

!SECTOR 

I 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: rJ_.,[- 'd!!-(g-0 Cf HOJA I (e J;,/ft; 
I /_ I 

BRIGADA: 

PtJ:ifufUp {fldfifL . 
0SIINO 

0 CATCH BASIN 

Osimple 

D Doble 

0Triple 

D CON EVENTO DE T~NTA 

0 MH D HW ~RO~ET 
[]1/4 
D 112 

0 Complete 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA D UMPIA/SUOA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 UMPIA/SUOA 0 TAPADA/P.TAPADA D ROTO 0 NO NIVELADO 

3-ESCALERAS DsuENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = D UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D UMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA D UMPIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA OoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Os1 0 No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::: :::~::::::::::::::::::::::::::: .. ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 I 0 Parr. pesada 

+-+--l'-+--+-:~-h4~~+-+-+--+----V- 0 Parr. Sellada 

. ofT'~' I I 1 

II'LV 
s- - --- I I I I ~ -~ I I I I I I I I 
PAR A TUBOS 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-



IMG 4479 IMG 4468 IMG 4465 

IMG 4480 IMG 4477 IMG 4466 

IMG 4483 IMG 4478 IMG 4467 



IMG 4490 IMG 4487 IMG 4484 

IMG 4491 IMG 4488 IMG 4485 

IMG 4492 IIV 4489 IMG 4486 



IMG 4499 IMG 4496 IMG 4493 

IMG 4500 IMG 4497 IMG 4494 

IMG 4501 IMG 4498 IMG 4495 



IMG 4514 IMG 4502 

IMG 4518 IMG 4515 IMG 4503 



IMG 4526 IMG 4523 IMG 4520 

09/211,-

IMG 4528 IMG 4524 IMG 4521 

IMG 4529 IMG 4525 IMG 4522 



IMG 4533 IMG 4530 

IMG 4534 IMG 4531 

IMG 4535 f', IMG 4532 !) 



~ 

I I r--------
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•:~: CSA 
,! -. Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA ;;2;;!.. -<t{.f -o "'/ HOJA I ~ b1 
BRIGADA: b!o · I 

Osimple 

0Doble 

0Triple 

CON EVENTO DE TO~TA 

D MH D HW [Q-(R.oss INLET 

D 1/4 

D 1/3,../ 
r.9'Completo 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

D ·Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: / 

1- PARRILLA lf3""~SUCIA 
2- ESTRUCTURA 0 LIMPINSUCIA 

D TAPADNP.TAPADA 

0 TAPADNP.TAPADA 

~sr@ D NO NIVELADO 

D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ I 

4- TUBO_@ = 3ft;' '/..1'611 

5- TUBO/B.C. = ----
6- TUBO/B.C. = ___ _ 
7- TUBO/ B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

s- ----
PARA TUBOS 

Ds~A 
(B""'@ucio 
D UMPIO/SUCIO 

D UMPIO/SUCIO 

D UMPINSUCIO 

D UMPIA/SUCIA 

Osi 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

D NO DRENA 

I 
I ---··~ -,--~,--

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

D orRos 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 4'7 ?h 
FOTO NO. _!If~ f. 
FOTO NO. ~1(} 

' I ' ' i I 

~~;;i~~ ~~::~~:: .. ~... ~ .. ~,I::N I':':'~::::~ §~~;,;;~ 



($ CSA 
cs.o. •-• Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO,.:~N JUJ\N 

FECHA: 2;2. - Sef21--""o4 HOJA o(_, a &It 

I sEcTOR 
I 

BRIGADA: lJo· ( 
ESTRUCTURA NO. BARRIO 

fW?to 'v~LWA/15 ~. 

OCURRE INUNDACION 0 SIINO Dc~NTO DETORMENTA 

~H D HW D CROSS INLET 

0114 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA D CURB INLET D CATCH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

D Existe perc no esta en plano MSJ 

D No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = 

5- TUBO/B.C. = 

6- TUBO/B.C. = 

7- TUBO/B.C. = 

8- CUNETA 

D ·sanitariol Pluvial 

D 112 D Pluvial/ Sanitaria 

Osimple 

0 Doble 

0Triple D Complete 

~INSUCIA D TAPADNP .TAP ADA 0 NO EXISTE I ROT A D NO NIVELADO 

LlMPIA~ D TAPADNP.TAPADA 0 ROTO D NO NIVELADO 

BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

0 LIMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

0 LlMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

0 LIMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO D COLAPSADA 

0 LlMP!NSUCIO 0TAPADA 0 ROTO D COLAPSADA 

0 LIMPINSUCIA 0MALA 0 NO DRENA OorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0No 

~ ... :.:.. .. ·~ ................ cl.R....................... . ....................... 1. ...... ~ ............... .. DESCRIPCION DEL PRO~A: · ............................................................................................................................................. = ................ R04AM:~~--.............................. ~~ ... ................. e:5 .. 7f;~ .. .................................................. ... f!!. .................... . 
................... ............................ ~ ..................................................................................................................... .. 
.......................................................................................................................................................................... ................................................................................ . 

s- ---­
PARA TUBOS 

. : I [ D Parr. pesada 

_ . .. . .. · · . .. ...... ·_ ~ - ·\___;· -. - .. _ · :.-. ~ ~- - ·· · · · D Parr. Sellada 

_ __ . . __ _ ... \ D Punto alto 
- - . - . · · ··· · - D Punto bajo 

66t i -
~ - - · 4\ - ·­~-· .. . 

.. · . -· ·· - · - - · DEn pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO . .E5_4 f 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

.·~~q~~~<:'9~c . . ...... ~~,o.~c~ . . .. . . .. . ..P .. ~'·'~g~·~·'''"~'o~ PLAR~~~~~ .. .. 
...... ~~~~.Y.~~.IIA .......................................... .... ~.~~-~.?:.\ .. ~~.?!.~~~~--.................................................. ...................................... .0.~?!.':!~~9. .. ~:.~ ........ .. . 
...... 0.?.s~!-!.~!?.~.Y.!~.rr~ .................................... 0. .. ?.~ .. ~~9.\!.~~~.s.?.s~!-!.~!?.!'.Y.~~-rrA ..... ............................................................................................................ . 
.... ................................................................................................................................................................................................ .......................................................... 

....... ....................................................................................................................................................................................................................................................... 



•:$ CSA 
CSA •-• Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUfN q 
FECHA: l?-.,. S~./cf7l HOJA 3 d£ {p 

bJ lr l 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION 0 SIINO 0 C~NTO DE TORMENT A 

~H 0 HW 0 CROSS INLET 

0114 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 0112 

0 COMBINADO 0 OTROS 

O ·Sanitariol Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

Osimple 

Oooble 

0Triple 0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA DuMP~ 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ~ su 0 TAPADA/P.TAPADA D ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROT A 

4- TUBO/B.C. 0 UMPIOISUCJO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIOISUCJO 0TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPIA/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA ~SUCIA 0MALA 0 NO DRENA 0 OTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) SI 0No 

.. ~~.?.~~~.~~~.C?~.g·~·~··~~C?.~~~·································· ···c;R,························Ji········· · ·· ············~·· 

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::: .. :::::::::.:::::: .. :: ... ::: .. ::::::.:::::::::: :::: ::::::~::::::::::::.: .... :::::.:f:::: : ::::: :::: ::::::::::::::::::~:::::.:::: .. ::.:::.::::::::.::::: ... ::::: 
······························································································································································································································································ 

s- ----

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

OP~bajo 
rB'En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. ~?'f4 
FOTONO. ~~ 
FOTO NO. 

":~;.~;1:;~ ~;:~~ ~E :": ~~... ~':~!~!::':~:::~ Bi~~;;;': 
..... .0.~g~\,JJ:l!?.~.Y.!~HA ................................... 0. .. ?.~ .. ~~Q~~~~.s.?.~§~.~!?.~.Y.!~.IJA ..................... ................. .......... ..................................... ............................ . 



($ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 'J..~ --~-!11 HOJA 4 de {pq =o-• Architects and Engineers, LLP 

[SEcTOR 

I 

BRIGADA: _id 0 ' ( 

BARRIO 

[jjj}~ YJ1tito Jlii!ft· 

OCURRE INUNDACION Os_yNo D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET [g'CA~ BASIN 

0 Existe pero no esta en plano MSJ ffiimple 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0-sanitario/ Pluvial 

0 No existe pero esta en plano MSJ 01/2 0 Pluvial/ Sanitaria 0 Doble 

0Triple 0 Complete 

CONDICION EXISTENTE: / 

1- PARRILLA 121'G~suciA 
2-ESTRUCTURA [QiJMP~ 

0 TAPADA/P.TAPADA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

3- ESCALERAS /~· j_ 0 BUENA 

4-TUBO/B.C. = /2 ctf ~UCIO 
5- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 

6- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 

7- TUBO/B .C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE {FEMA) 

0 LIMPIA/SUCIO 

0 LIMPIA/SUCIA 

Osr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

0 ROTO D NO NIVELADO 

0 NO EXISTE / ROT A 

0 ROTO OcoLAPSADA 

0 ROTO OcoLAPSADA 

0 ROTO 0 COLAPSADA 

0 ROTO OcoLAPSADA 

0NO DRENA OoTRos 

................................... :: :: ::~:::: .. ·:::· .. ···:: .. :·· .. :: .. ::: .. ::::::::: .. ::· .. ·::··::::::::···:::::::::::?f:: ............................................................................................................ .. .P~.?.~~!.~~!S?.~ .. ~~L PJ.:9.~.~EMA: 

-·················· - a;;y;(k ___ ______ ........... CY.(:az~~~iii:hOJJ.d~ '························· 
.......................................................................................... ...... ::::::::::::::::::::::: .... :: .. : .. : ... ::::: .. ::::::::::::::::: .. ::: ... : .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::0::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Parr. pesada 

s- ---­
PARA TUBOS 

--~~~···-·-~ __ · : · ~··· ·····. 
0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0Pun~ajo 
~endiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. _12.3<7 
FOTO NO . ..9b31 
FOTO NO. 

-~-~DA.C.19~: . -~ ..... i::)ACC:IDNINTE'""E~JA. . . .. 9.~~~'.'!:'0 
:::::tJ:i.;,~~~~;$~~::::::::::::::::::::::::::::::::::ts:i.~:::~~0,~;::i.;;~~~::v.~~:~;:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ::::~::::~:::~::~:~~~::::::::::: 



! ....... ~c~it~ and Engineers, LLP 

rECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: ";) .. i)-'~a"'J HOJA 5 cU {Jl q 
BRIGADA: 0 ' l 

ESTRUCTU RA NO. 

Dsi~o 
iY6.T~SIN 

Gr$imple 

D Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Completo 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

D ·Sanitario/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~UClA D TAPADNP.TAPADA 

D TAPADNP.TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERA$ 
~IA@ 

0BUENA 

4- TUBO/ B.C. = ___ _ 

5-TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/ B.C. = ___ _ 

7- TUBO/ B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUN DABLE (FEMA) 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPINSUCIO 

D LIMPINSUCIA 

Dsr 

0MALA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0 TAPADA 

0 TAPADA 

0MALA 

0No 

D ROTO D NO NIVELADO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO D coLAPSADA 

D ROTO DcoLAPSADA 

D ROTO OcoLAPSADA 

D ROTO OcoLAPSADA 

D NO DRENA OorRos 

.P~.?.~~! .~~!g.~ .. ~~.~ .. ~~9..~.~~·~r.t;·~~·············· ············ ··················t:r( ··············· · ··················· · ·······~····· ·· ·····dt::·· ···:·· ·· 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ... :: ... :::::::::::::::::.:::: .. :::::::.::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::~::::::::::::~:::::::::::.:: .. :~::::::::::::::::::::::: 

s- ---­
PARA TUBOS 

· · ·.··.·~.-

STAPAR 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. 4'it.Z,. 
FOTO NO. '? 
FOTO NO. 

D LARGO PLAZO 

...... 0.?.~~Y.~!?.~.Y.!~.IT~ ................................... 0 .. ?.~ .. ~~QY.I.~~.~ .. ?.~~Y.~!?.~ . .Y.!2.IT~ ................................................................................................................. . 



+:$ CSA 
CSA • - • Architects and engineers, LLP 

[SECTOR 

I 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN J U~N 

FECHA: ;)J?-~if? HOJA _k de &1 
BRIGADA: ~· I 

Pl.®to /1U.f2ditJ )1/J;)fi 

0 SI/ NO 

0 CATCH BASIN 

Osimple 

O ooble 

0Triple 

0 C9M'"EVENTO DE TORMENT A 

(M'MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMB!NADO 0 OTROS 

O ·Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILlA ~sum 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA SUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 

5- TUBO/B.C. = 
6- TUBO/B.C. = 
7- TUBO/B.C. = 
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- - - -­
PARA TUBOS 

0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 

0 U MPIO/SUCIO 0TAPADA 

0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

0 UMP!NSUCIO 0TAPADA 

0 U MP!NSUCIA 0MALA 

Osi 0 No 

.. ~- -···--

·- -·- - -·· -· ---· . -
·•· ... . .I 

-· · __ r f 
. . --o.- I -- ·(· . 

- •· · f ··· ~--

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

.. . . ~-:-. -· 

. / - ·- ··- · ·-.. 

OcoLAPSADA 

O coLAPSADA 

O coLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. j!2jh 
FOTONO.~f 
FOTO NO . 

:~~~~~~ ~~i[~i~:z:.;~~~AP.~R. ~===!~":'~'"-= §.~~~; 
..... .0.~~~\l.~!?.~.Y.!~.IJ~ .................................. JJ. .. ?.~ .. ~~Q~.I.~~.s.?.~~~.~!?.~ .. Y.!~I~A ................................................................................................................. . 



(~ CSA 
~ ._. Architects and Engineers, LLP 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA D CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUlAN q 
FECHA: ~~01 HOJA ,f Q..t (o 
BRIGADA: IJ 0 . ( 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 

D SIINO 

D CATCH BASIN 

Dsimple 

Doable 

DTriple 

D CO~NTO DE TORMENT A 

~ D HW D CROSS INLET 

D 114 

0112 
D Complete 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO 0 OTROS 

D ·Sanitariol Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~c~ D TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA P UClA D TAPADNP.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS D BUENA DMALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIOISUCIO DTAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO DTAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMPWSUCIO DTAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA D LIMP!NSUCIA DMALA D NO DRENA DoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr DNa 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

······························································································································································································································································ 

s- ---­
PARA TUBOS 

D Parr. pesada 

- - - · - D Parr. Sellada 

-··· rl l · 
~j.J . 

D Punta alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTONO.~O 
FOTO NO. !J!Z5 ( 
FOTO NO. 

~~;~;~~~~ ~b.;;~i~:~::~~~AP~~ ~=~::~'='::::~:-~ b.~~~'i;o 
...... O.?.~.~~.~!?.~.Y.~~.ITA ........................ ........... O. .. ?.~ .. ~~Q~.~~~.~ .. ?.~~!-!.~!?.~.Y.!~.ITA ................................................................................................................ .. 



($ CSA 
""' •~• Architects and Engineers, LLP 

!sECTOR' 

I 

OCURRE INUNDACION 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIOqAN ~N 

FECHA: ~)..~Of HOJA 111 
BRIGADA: IJo , I 

fw;Ji) VCUfU;t) puJ:;e;. 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 0SI/~ 
TIP?JSTRUCTURA D c uRB I NLET [(Jd.Tc~SIN 

ffi'Existe pero no esta en plano MSJ ~pie 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW 0 CROSS INLET 

D 1/4 

D COMB!NADO 0 OTROS 

0-sanitario/ Pluvial 

0 No existe pero esta en plano MSJ D 112 0 Pluvial/ Sanitario D Doble 

0Triple 0 Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~SUCIA 
~SUCIA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

D TAPADA/P.TAPADA 2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERA$ 
4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 
6- TUBO/B.C. = ___ _ 
7-TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CU NETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEM A} 

0 BUENA 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 UMPLAJSUCIO 

D LIMPLAJSUCIA 

Osi 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0 No 

0 NO EXISTE /ROTA 

0 ROTO 

D NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELAOO 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DorRos 

.~~.~S~~~S~.q~.P.~.~ .. ~~~.~~.: ........ J ......... le .................................................... :::·····:·=t··:::······J.········· ······;,·;;:}·:A··J;;;:\.;;··rt.······· 
............................................. ~ ............... ~ ........... .J..£1.~~ ... ®. ............. (.;..<tf. .. ,~ .... ...! ............ ....... . 

s- ---­
PARA TUBOS 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

0 Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. 451<:( 
FOTO NO. 1'?4Cf 
FOTO NO. 

.. ~.~~S?~~g.~s~S?.~ .: ............................. P.~.~~.1.9.~ .. ~~.~.~~.~!~ ......................................... .P. .. ~~.~~.'?..~ .. !.~!~~~~.~!.~ .............. P.~~~~.~0..~? ......... . 
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•:$ CSA 
"""'"""'• Architects and Engineers, LLP 

OCURRE INUNDACION 

Tl PS,ESTRUCTU RA 0 CURB INLET 

ffi'Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUA~ f' LA· 

FECHA: ~ -Se_ .J:d-0 J HOJA _ O( __ cJt_tV I 
Wol'( BRIGADA: 

Os~ 
IB&T~SIN 

B'Simple 

Oooble 

ttiiJJ; · 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 1/4 
01/2 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

O·Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

0Triple 

~surn 
0 Completo 

0 TAPADA/P.TAPADA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

0 NO EXISTE /ROTA 

0 ROTO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERA$ 
if~SUCIA 

4- TU BO/B.C. = ___ _ 

5- TU BO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

0 BUENA 

0 LIMPIO/SUOO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

g~sucro 
IT @_ev1SUCIA 

Osr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0 No 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

OcoLAPSADA 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

0COLAPSADA 

OorRos 

............. ................................................................................................................................................................................................................................................. 

s-
P ARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

• - - -- - - - - · 0 Parr. Sellada 

f 
. 

. 
. 

. 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO . .!J..!OZ 
FOTONO.~~ 
FOTO NO . 

.. ~-~~~~~~~~-: ............................ .P..tR~~;;i~::-~~;J;A.PA~············ ................... J~ .. ~~-~!.~.~-~-~!~~~~-~~-~ ............. g.~~~~~~~~---······· 
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+l$ CSA 
CSA ...... Architects and Enginee rs, l.l.P 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: o~. oL -'rlffJ'r -o , HOJA 1 o de &q 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 SI/ NO EVENTO DE TORMENT A 

D HW D CROSS I NLET 

D 1/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN D COMBI NADO D OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0-sanitario/ Pluvial 

D 112 0 Pluvial/ Sanitaria 

0 Complete 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALE~ 

4- TUBO/~ 

~
- UClA 

MP CIA 

D TAPADA/P.TAPADA 

D TAPADA/P.TAPADA 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

?r/' 'f.!<( II 
5-TUBO/B.C. = ___ _ 
6-TUBO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s-
PARA TUBOS 

0 BUENA 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIA/SUCIO 

0 UMPIA/SUCIA 

Osr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0 MALA 

0 No 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

- ·· - ~ ~?P"~--~ ----- 8 ----F :~---- _; _:~ __ --~ .: _: - ~ 
.. . . .. ·-

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTROs 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTONO.~~ 
FOTO NO . 

FOTO NO. 

--~-~~g-~~.~~~9.~.: ............................. P..~-~~-~.9.~ .. ~~-~.~!?.~~:r.~ ......................................... .P..~~g·~-~-~.~!.~~~.~-~~-~---··--··· --·P.~~9.~.~-0..~.? ......... . 
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(~ CSA 
:!-.. Architects and Engineers, LLP 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDfCIONES MUNICIPIO, Sf N J~~ . . 

FECHA, ":1 ~ ;rr-o'l HOJA I J d 01 
BRIGADA: p O-

D SIINO 

D CATCH BASIN 

Dsimple 

Dooble 

0Triple 

BARRIO 

D C9J'I"EVENTO DE TORMENT A 

f!3'MH D HW D CROSS INLET 

0114 
0 112 
0 Completo 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINAOO D OTROS 

0-sanitariol Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~sum D TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA SUCIA D TAPADNP.TAPADA D ROTO 0 NO NIVELAOO 

3- ESCALERAS D BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TU BO/B. C. = D LIMPIOISUCIO 0TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIOISUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIOISUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMPlNSUCIO 0TAPADA D ROTO D coLAPSADA 

8- CUNETA D LIMPlNSUCIA 0MALA 0NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................... [~j'~~-~·.··~~~d~ ............ . 

s- ---­
PARA TUBOS 

...... - - · --· .... .. - · ·- · · D Parr. Sellada 

- . . . - ·::....:· .::....- _;_:;...__=.:.....~---......-

=·--_- ~- ~ . ·--~ ... -~~ .... ~~-- -~~ 
--· --· ..... .... . .. - .. .. - ··· .. - - .• 

---~ D F 

D Punto alto 

0 Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTONO.~% 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

_R~~~;;~~ !;Jd"'!!i::i;;:;"ois':APAA Q~ID~INf.ER~EO.~ g~~;;: 
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

...... 0..?.~~~-~ Qf).Y.12.ITA ...... .................... ......... 0. .. ?.~ .. ~~Q~.~~~-~ .. ?.~~~-~!?.~ .. Y.~~.l:IA ..................................... ........ ................................................................... .. 



($ CSA 
cs.o. •~• Architects and Engineers, LLP 

DISTRITO/REGION 

[SECTOR 

I 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

ACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: • ,/...; r, --~~ -01 HOJA l 'J_. de 01 

dJcl~tn [~~;rVlib. 
D 51/NO 

D CATCH BASIN 

Dsimple 

D Doble 

0Triple 

0 C_9N EVENTO DE TORMENT A 

ffi'MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

D Completo 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

D·Sanitario/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA gcsuciA D TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA SUCIA D TAPADNP.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS D BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROT A 

4- TU BO/B.C. = D UMPIO/SUOO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

5- TU BO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMPINSUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA D UMP!NSUCIA 0MALA D NO DRENA DoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- ---­
PAR A TUBOS 

······· -l­
--~ :~~-

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. ~ '%' 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

::~:::~~;:~;,;;~;:::::::::::::::::::::::::::::::~:S.~0:~::;~;:~~;,{~i~~::::::::::::::: :::::::::::::::::::~:::~:::~~::::::~~:~~~~:~~::::::::: ::::b.:~~~;~;;.::::::::::: 
..... .0.~~§\.!.l:l!?.~.Y.!~.IT~ ................................... O. .. ?.~ .. ~~Q\.!.~~~.~ .. ~~§\.!.~!?.~.Y.!~.D:A ................................................................................................................. . 



•:~ CSA 
~ """'• Architects and Engineers, LLP 

DISTRITO/REGION 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JU~N Ci 

FECHA: . ? - -o HOJA /3 cJe (d I 

BRIGADA: o- I 
ESTRUCTURA NO. 

D slj)K) 
CB6.T~ASIN 

B'Simple 

D Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 114 

D 112 

D Completo 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

D ·Sanitariol Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

~ClA 1- PARRILLA D TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

D TAPADNP.TAPADA D ROTO 2- ESTRUCTURA D UMPINSUClA 

3- ESCALERA$ 0BUENA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIOISUCIO 

5- TUBO/B.C. = D UMPIOISUCIO 

6- TUBO/B.C. = D UMPIOISUCIO 

7- TUBO/ B.C. = D UMPINSUCIO 

8- CUNETA D LIMPINSUClA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 

s-
PARA TUBOS 

0MALA D NO EXISTE I ROTA 

0TAPADA D ROTO 

0TAPADA D ROTO 

0 TAPADA D ROTO 

0 TAPADA D ROTO 

0 MALA D NO DRENA 

0No 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

Dor Ros 

D Punta alto 

D Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. Ssb&J 
FOTON0.~1 
FOTO NO. 

:~~;~i}~; ~[~;.";:~::~i~i·~ ~A:':I::NI=:~ED~ g~;;;;:;; 
...... 0..~~§\.I.~!?.~.Y.!2.ITA ................................... 0.~~ .. ~~QY.~~~.~ .. ~~§!-J.~!?.~.Y.~~.!JA ................................................................................................................ .. 



•::: CSA 
CSAa-o Architects and Engineers, LLP 

!SECTOR 

I 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

BRIGADA: 

ESTRUCTURA NO. 

0 I'], 

fa¥if 1&3 _fJjih; 
gsi~o 
L{)..e:ATC_ij.-BASIN 

Gkfmple 

0 Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 1/4 
01/2 
0 Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

~ 1- PARRILLA D TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ~IN 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO D coLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPINSUCIO 0TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

8- CUNETA 0 LIMPINSUCIA 0MALA D NO DRENA OorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLE~f-.:·········· · ·········t ··:;. · · ·· · ······ ·· · ·········· · ······· ·· · ··I· ·· · ·~···· ·· ................... / .............................................................................. ... . 
::::::::::::::: ::::::::: :: : :::::::: :::::::: ::::::~~: ........ ~ ..... ~ ........................... skd.: ........................................................................... . 
·············································································································································· ............................................................................................................ . 

I ; I j I : ! : I I i 
--------· _ _l _ _!__ l _____ , -!-----~---1 - ' ____ .1, __ _ . . I . ,. !_ I I I ' ' : -~-~-·------------------.L..-_____________ ; __________ ,.!....._ __ 

j o i ! ' I , I 

~--t==-Lt=~i ; ~f~~~J~;'' !-=~~,- ·;_-=:::~-~ 
' : i I ! : I I I : 

·- , I ' ·----·,-·-~---;--·--·---------

\ ! I I I : I I . =-L_ -r--· I .;:_---_·--;---~~--T~--7-:--c-:;-----
: ' I I . ~ I ' \ 
I ' I • I ' ! I I ------r--J""--1 -{--.---~----t------------;--------

i I I ' ! I . ; ! ' I I 

~--~-~ : ~[=-+- : ==n--f=~-==~~~-c=:T---~--==::: 
! i I i I I I I I I 

-----__.....,-----------,..--~- ----L-....L~----
' i ' I I ' ' I I 

s- ----

0 Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTON0.~1 
FOTO NO.~O 
FOTO NO. 

PAR A TU BOS - _?"--' ---· -~---'------!----! -------, ----

~IOJll.llll . . ' ' ' ' ' . 

~~~~;;~~~ : ~ss\oPrEZA; ~;;~ =' ' ' ~~:::'"::: ',::'":::'~= @:~;~:: 
...... 0..?.~~\l.r:-l!?.~.Y.!~.ITA .............................. : ...................... \l~.~~-~.?.~~\1.~9.~.Y.!.~.~8 ..... ............................................................................................................. . 



•::: CSA 
""""-• Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INU:rACIONES MUNICIPIO ?AN JU~N 0A 
FECHA' 'J.?r-'tff -OJ HOJA /6 cJR 
BRIGADA: tJo 

DISTRITO/REGION ESTRU CTURA NO. BARRIO 

S- Of"=? 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO ENTO DE TORMENT A 0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TI PO ESTRUCTU RA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

Doable 

0 Triple 

H 0 HW 0 CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

D Complete 

D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTU RA 

3-ESCALERAS 

g~~CIA 
~IA 

D TAPADA/P.TAPADA 

D TAPADA/P.TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

D ROTO D NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = 

6- TUBO/B.C. = 

7- TUBO/B.C. = 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

D BUENA 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIA 

Osi 

0MALA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D COLAPSADA 

D COLAPSADA 

D COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTROS 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- ---­
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. _!!l!i{pLf 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

D ACCION INMEDIATA D ACCION INTERMEDIA D LARGO PLAZO 

. ::: ::: ::: ::P.~~~~:~:;;~:rr;:::::::::::::: :: : ::: :: : ::: :::::: ::: :P.:~~:~:~~:~:~;::~~~i.~~~~:::: : ::::::::::::::::::::: ::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::tt~~i.~~i~::~~:~::: :::::::: 
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($ CSA 
cs.o.•-• Architects and Engineers, LLP 

[SECTOR 

I 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAf_ roq 
FECHA: 1-,J-.Wfl----clf HOJA ~ @ 

f<AA?ko t[UQBJ ~ . 
&1hJ; 11 N/o 

O§JtNO 
0' CAT~ BASIN 

[B'Simple 

D Doble 

0Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

0 Completo 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

0-sanitario/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

oXJ~do CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~CIA D TAPADA/P.TAPADA 

D TAPADA/P.TAPADA 

~EXISTE ttfjfjii> 0 NO NIVELADO 

0 ROTO 0 NO NIVELADO 2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERA$ 

4- TUBO/B.C. 

~SUCIA 
~ 0BUENA 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TU BO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/ B.C. = ___ _ 
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIA/SUCIO 

0 LIMPIA/SUCIA 

Osr 

0MALA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

~- --- ---~- {q:lf ~ rt " 

-· -- - -· ·-··· - - . - ... . -· • · -- -· 

s- ----

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTROS 

D Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO.~lj 
FOTO NO. !!fi.YC, 
FOTO NO. 

PARA TUBOS - - · - .. ·· · -

RE(;9~~ O~C.I9 ~: .. . . . .~M. E~IAIA. . . .. . . _[;)AC:CI()NI NJ1'RME.~~- ....... Q LJ\~.(;{) "'C~ 
RIMERA VISIT A 0 LIMPIEZA, DESTAPAR 0 ESTUDIO H·H ...... .....--............. ................... ............................ .......................................................................................... ............................................................................................ .. 

...... 0.?.~~\-!.f~P.~.Y.~2.ITA ................................... IJ. .. ?.~ .. R.~9.Y~~~-~--?.~~~-~~~-Y.!~.II~ ........................................................................... .......................... ... ........ .. 



(~: CSA 
c! -.. Architects and Engineers, LLP 

!SECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUl 

FECHA: :J_.?=- 5-Jbbl---oZ HOJA {"1-- ft:/1 
I 

BRIGADA: 0- I 

Ds~ 
[9'C.ATc~N 

g.Th,ple 

D Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

D Complete 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

~c~ 1- PARRILLA 0 TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA UClA 0 TAPADNP.TAPADA D ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 

l<6" a:J. . 4- TUBO/ B.C. = 

5- TUBO/ B.C. = 

6- TUBO/B.C. = 
7- TUBO/B.C. = 
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- ----
PARA TUBOS 

DsuENA 0MALA 0 NO EXISTE / ROTA 

(kj""'@sucro 0TAPADA 0 ROTO 

D U MPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 

0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 

0 LIMPINSUCIO 0 TAPADA 

~ D LIMPINSUCIA 0MALA NA 

Osr 0No 

-
I ! I 

' . I I • ' , 
--+~-~--~-~-i--~:-~71~-,---1 --
--l--1 ~ ! : : ~--~--~-----t---
--: i + ~---+ .: ~-----~ : . ~-~--: --
____ 1 -· • __ • _ _j ____ .l_ ___ l _ : __ _,__~ __ j __ ._l __ , __ .!_, __ 

i i ! J I ! ! ; I I I i 
____ _J_ _ _ _ __ • -·-~-- ---------------·--

-~-J : I I . I i i I I 
, ' i . r-;---T---:--.-·----- --

_,_____ I __.___l __ , - ·-' -'- ----
1 I I l 1 i ' 

-...,..-,----f.--_L , ; ; I --~ 

O coLAPSADA 

D coLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

0 OTROS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0Pu~ajo 
B"fn pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO . .!/!2_(p ( 
FOTO NO. ~~Z, 
FOTO NO . ....15_~ 3 

I I I I I I . I I I 
I • ' I 

:~;;;~~ P.~;;;;~::~i.J.;;;;;:;; ~·:::,==, .. :~~~:":~ Bi'i.;J~;~ 
...... CJ..g§\.!.t:l!?.~.Y.~~.IT~ ................................... IJ. .. ~~ .. ~~Q~.~~~~ .. ~~~\.!.t:l!?.~.Y.~~n~ ................................................................................................................ .. 

• zs.;~: 
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($ CSA 
cs.o. o-• Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUA 

FECHA: 2 "2.. SC:;:'/ O<f HOJA 1 . bq 
BRIGADA: /tl (J ' I 

ESTRUCTURA NO. 

-ol~ 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 51/NO D CON_..SYENTO DE TORMENT A 

~ D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D CADA VEZ QUE LLUEYE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB I NLET 0 CATCH BASIN D COMBlNADO D OTROS 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

D Sanitario/ Pluvial 

D 112 0 Pluvial/ Sanitario 

D Complete 

1- PARRILLA D UMI'IA/SUClA 

~~ 
D TAPADA/P.TAPADA 

D TAPADA/P.TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRU CTURA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6-TUBO/B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

D BUENA 

D LIMPIO/SUCIO 

D UMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIA/SUCIO 

D LIMPIA/SUClA 

Osr 

0MALA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0 No 

D ROTO D NO NIVELADO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO DcoLAPSADA 

D ROTO DcoLAPSADA 

D ROTO DcoLAPSADA 

D ROTO D COLAPSADA 

D NO DRENA DorRos 

··································································· ········ ········ ······························································································· ············································································ 
.................... .......................................................... ......................................................................................................................................................................... ....... 

~D~ 
-,--,-

s- ---­
PARA TUBOS 

! --- ···-· :~ .... : .. ~- -:-_ ~-· . --. L· . 
·- --- .. ........ -· -· .. - .. .. .. .. ' - ---- - - . .. -

- ·---· -- ...... ·• . . .. . . . ... -- - . . . 

.. · -- :~~ 
.. --(!)_..,...- ~"3; '" . -­, 

3- (. t•- . 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

0 Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. !/:fdS? 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

:~~~~l~~ ~~~M.:AR ~~'1::: 1=,~::~ 8~~0;;: 
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(~ CSA 
~ "-• Architects and Engineers, LLP 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB I NLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUND110NES MUNICIPIO SAN JUAf _ Ci 
FECHA: -z z s e~ 09 Ho JA ( L1 cLQ fo 1 

BRIGADA: Ale>. / 
ESTRUCTURA NO. 

s- o 1::1 

D SIINO 

D CATCH BASIN 

Osimple 

0Doble 

0 Triple 

/ 

D m~ENTO DE TORMENT A 

[J31.1H D HW D CROSS INLET 

0114 

D 112 
0 Complete 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

O ·Sanitariol Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILlA D U MPINSUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

~p~ 2- ESTRUCTURA D TAPADNP.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = D UMPIOI SUCIO 0TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D llMPIOISUCIO 0TAPADA D ROTO OmLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIOI SUCIO 0TAPADA D ROTO OmLAPSADA 

7- TUBO/ B.C. = D UMPINSUCIO 0TAPADA 0 ROTO D coLAPSADA 

8- CUNETA D UMP!NSUCIA 0 MALA D NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INU NDABLE (FEMA) Dsr 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 
······························································································································································································································································ 

..................................................................................................................................................................................................................... 0.~~·;~· ... ~~~;;~· .......... .. 

s- ---­
P ARA TUBOS 

- -·- - - - 0 Parr. Sellada 

-- .. . -·· - - . • · · - -_-: __ f/t .. 
- ·-- ~- -
- -- - - -· -·· 0 .. 

-· - --·- · -----------

0 Punto alto 

OP~bajo 
~pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. !1!b4 
FOTO NO. 

FOTO NO. 



•:$ CSA 
= •-• Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

Tl PO ESTR U CTU RA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUtN 

FECHA: "2 '2.. Sf// tJ9 HOJA ';)..£) QQ U1 
A./o.! 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH 0 HW D CROSS INLET 

D 114 

D 112 

D Completo 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

0-sanitariol Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

~~ Je(' ~.TAPADA 1- PARRILLA D NO EXISTE I ROT A D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA Q1:IM"p SUCIA D TAPADNP.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ D BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROT A 

4- TU 80/B.C. = D LIMPIOISUCIO 0TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIOISUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = ~PINSUCIO 0TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

8- CUNETA ~SUCIA 0MALA D NO DRENA DorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- ---­
PARA TUBOS 

~ ·:- - ~ - ~ -: o; -· - -~ -: \ -I -····--: -- ,.,. .. ,. D Punta alto 

D Punta bajo 

~iente 

--· : ~~ ___ L__··· 0Porr. Sel0do 

.. .... _ . _____ ._-· _ _ _ i;;l~ II ---
FLUYE HACIA 

5-

FOTON0.~3 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

.. ~.~~9).1~!~P~S:!9..~.: ............................. ~N MEDIATA ......................................... Q.~~~~?.~.!.~!.~~~~-~!!.: ............. 9..~~9.?..~.~~.?, ........ . 
PRIMERA VISIT A MPIEZA DES 0 ESTUDIO H-H ...................................................................................... .. ............................................................................................................................ ........... .. 
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......................... ..................................................................................................... ................................................................................ ............................... ................. 



·~-• .Ec~it~ts and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INU NDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIO NES MUNICIPIO SAN JUfN C1 

FECHA: 2 2 5 cf'/- tJ~ HOJA ~ l dJ?, (o I 

BRIGADA: f.) &1 . I 

Os~o 
a:Y'CATC_¢ASIN 

~mple 
0 Doble 

0Triple 

BARRIO 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
0 1/2 
0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

O ·Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

~ 1- PARRILLA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA LlMP~ 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3-ESCALERAS BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LlMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 0 COLAPSADA 

6- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

S1vok 8- CUNETA 0 UMPIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... '[~j'p~-~~-... ~;;;;;;~~ ........... .. 

- · ·- - ---·-- ... - - 0 Parr. Sellada 

s- - --­
PARA TUBOS 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 4(fq-1 
FOTONO.~ 
FOTO NO. 

R~~9,.~0ACION : ~ MEDIATA 0 ACCION I NTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

: :::::~M~:~:Y.!~:D:~:::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::: :::: .. ::~.~.~~~ ::::~~i.f.~i.~~:::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: : ::::::::::::: ::: ::: :: : :: ::::: ::o.:~~~~9.::0.;:~::: :: :::::: 
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+:~: CSA :!f ..... Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUN ICIPIO SAN JUA 

FECHA: "2 'Z. s;€/'l t/'9 HOJA )_ fo/ 
BRIGADA: LJ!.._, . I 

BARRIO 

r~r 

I SECTOR 
:CALLE/ UBICACION: 

r'v<' /t 
Ctl !J .-

~'t~ /(/Pr;.L 
0~ ~ 

OCURRE INUNDACION 

TIP~STRUCTURA D CURB INLET 

Cla'fxiste pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

D SI/NO 
D CATCH BASIN 

Osimple 
D Doble 
0Triple 

0 ~ EVENTO DE TORMENT A 
[]"MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

Dcompleto 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 
D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 
D Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA D LIMPINSUCIA D TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 
2- ESTRUCTURA D LIMPINSUCIA D TAPADNP.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 
3- ESCALERAS D BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO D COLAPSADA 
7- TUBO/B.C. = D LIMPINSUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 
8- CUNETA D LIMPWSUCIA 0MALA D NO DRENA DorRos 
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 0No 

DESCRIPCION DEL PROB LE~~·:·······7Jjj······a.·· ········:/i···· ·rfi;· ·· · ·········a;~;i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
r ,~;;;t dir " ................................................. ~...... ...... .......... D Parr. pesada 

·••••••••••·············································································································· ..... D ''"· Se'"'' ' I I I I ; I 
1 I ! j t t ! I 

==~=~---J~l-- i-~~=-~--.T_=-~:~ ----,-----~==~= · ~ ! . ; 1 • 1 : i 

~ ,__ . ---~=-rj_ __ · -~ --~-- ~=--~-~~--~---1---= ' l I I j 1 . I . ! 
' : I I I ! I t i 

~~~l_j_l : l-~_-::-_L~~J~= ·_ I= 
I i ' I ! ! I . i I ' 

---L---~-- ~- 1-l.·-- _____ ....c.__..!.__ _____ , .... 
! i I I ! ' i : I I ----; ·+: __ _J_ __ -T--· -· '-·1---T---: ---;-- '-·--
1 ' ! I I ; I : ~ I i I --r--1- ! I I -~--.,.....--.-... ,--------,--·-;--··--··--·-·· 
I ' : ' I ' ! I I 

~-.---' ---;----+---~-------'--- ;----~---· +----

' I ! I ' ' : ' ! -, , I -~--~-:--:·--:---. - , ·-·-:-·-· s- ----

D Punta alto 
D Punta bajo 
D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. 

FOTO NO. 

FOTO NO. 
PARA TU BOS ___ j : I I 1: __ ......;_ ___ , ---

! : I I I ! ' ' ' 
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(~ CSA 
~G-• Architects and Engineers, LLP 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA D CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JJ / _t1 

FECHA: '2_ ~ S'tE~,/- t!JC( HOJA d-3 ft1 / 

BRIGADA: ,tJt; . I 
ESTRUCTURA NO. 

- 0 1._0 

Ds~ 
[)?'CA TgtBASIN 

~mple 
Doable 

0Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

D Complete 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINAOO D OTROS 

D ·Sanitario/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~6) D NO EXISTE/ ROTA 

D ROTO 

D NO NIVELAOO 

D NO NIVELAOO 2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 
D UMPIA/SUCIA 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ----

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

D BUENA 

D UMPIO/SUCIO 

D UMPIO/SUCIO 

D UMPIO/SUCIO 

D UMPIA/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIA 

Dsi 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

D NO EXISTE I ROT A 

D ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

D COLAPSADA 

DoTRos 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

······· ············· ··············· ···················· ······· ···································································· ············ ······························ ······ ······ ·· ·· ·························o·~~·~~· ... ;;;;~~~~· · ··········· 

s- ----
PARA TUBOS 

D Parr. Sellada 

D Punta alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. :1/tz_'i/ 
FOTO NO. _j:_b/?:).J 
FOTO NO. 
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($ CSA 
= """'• Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JU1N I _a 
FECHA: z_ 7 J}p ;:;/- 09 HOJA _J_1 dQ, (£/ ( 

BRIGADA: ,1(/c:; , I 
ESTRUCTU RA NO. I BARRIO 

OZ.) 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0SIINO D ¢'N EVENTO DE TORMENT A 

Ett MH D HW D CROSS INLET 

D 114 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

Tl PO ESTR U CTU RA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 
4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 
6- TU BO/B.C. = ___ _ 

7-TU BO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

0-sanitariol Pluvial 

D 112 D Pluvial/ Sanitario 

Dsimple 

D Doble 

0Triple D Completo 

D TAPADA/P.TAPADA 

D TAPADA/P.TAPADA 

D LIMPIOISUCIO 

D LIMPIOISUCIO 

D LIMPIOISUCIO 

D LIMPIA/SUCIO 

D LIMPIA/SUClA 

Dsr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

D NO EXISTE I ROT A 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROT A 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

D COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

D c oLAPSADA 

D COLAPSADA 

DorRos 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- ---­
PARA TUBOS 

' 

__ _.,. :---_ :_~ --~~--§- ~~ _l __ " - - !.t_ .. = -- . ------ ·-_ I A -
- .. - t'l . 

- · .. . .. ~ ~ ---- ~ - - ,- - I - ; ~ . -

- - .. ------~ : -~·~~~~---l- ,--- li~· . 

---sJ- - r · - - - .. ,.. 
- ·- :._ - ~ . -i'~''~-1 - - . 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

DP~ajo 
[MEn pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTONO.~ 
FOTO No.1fd.fl 
FOTO NO. 
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($ CSA 
es.o. •-• Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

PROYECTO: 

FECHA: 

BRIGADA: 

ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUA{'J I .fA 
2"2. ~£/ ,/ L)'j HOJA -;)..0 ~ (tT J 

/JtJ, I 
ESTRUCTURA NO. 

- O'l-2 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 

TIPO ESTRUCTURA OcuRB INLET ~H BASIN 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D Existe perc no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

~ 
D Doble 

0Triple 

0112 
Oeompleto 

D COMBINADO D OTROS 

D ·Sanitariol Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~ws@. 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

Q1:fr@A;sucJA 2- ESTRUCTURA D TAPADNP.TAPADA D ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROT A 

4- TUBO/B.C. = 0 U MPIOI SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TU BO/ B.C. = 0 UMPIOISUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D UMPIA/SUCIO 0 TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA D LIMPIA/SUCIA 0MALA D NO DRENA OoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) D sr 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

:::::: ::::::: ::::::::::::::::::: : :: : :::::::::::: : ::::::::::: : ::::::::: :::::::::: : :::::::::::: ::: :::::t.2:t.d.::~~::~Z?.~::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
....................................................................................................... ( .. t..~e.t.~ ................................................................................................................. . 

s- --- - ­
PARA TUBOS 

- --~3 L 
-- - - . . - . .. ·-. - - . --. 

- · ···-- - - ~-

----~ \ - .. 

D Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

D Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. H 1- 'l... 
FOTO NO.~ ~J 
FOTO NO. 
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•::: CSA c......... Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JU1N (:1 

FECHA: ~z s£~ ..J t:J'i' HOJA l.0 cW f.d l 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION : 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET GJ.ruCH BASIN 

0 Existe pero no esta en plano MSJ ~ 
0 No existe pero esta en plano MSJ 0 Doble 

0Triple 

flo·/ 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 1/4 

01/2 
0 Completo 

p t' to"t) 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~su~ 
[B-rf'M PIA/StDA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 
4- TUBO/B.C. = _ __ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/ B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- ---­
PAR A TUBOS 

0BUENA 

0 UMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 LIMPIA/SUCIO 

~s~ 
Osi 

0 MALA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

[3r;virA 

0No 

0 ROTO 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

c:::::hm15RENA 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. ¥-v <j.C> 
FOTON0.~1/ 
FOTO NO. 
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•:~: CSA :!.._ Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUN DACION 

TIPO ESTRUCTU RA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero e~a en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUl q 
FECHA: ""2. 2- S ~ /) j. Otj HOJA 1..1- . h 

}/!J. j 
BRIGADA: 

0 SI£!j0.­
~::!91-flASIN 
~Simple 
0 Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

01/2 
0 Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA IMUtlt&;s~ 0 TAPADA/P.TAPADA 

~Pir7S;oA 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERA$ 
0 UMPIA/SUCIA 

4-TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = _ __ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s-
PARA TUBOS 

0 BUENA 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIA/SUCIO 

0 LIMPIA/SUCIA • 

Osi 

0MALA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 NO EXISTE /ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OorRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO . .!:f.k3 (:. 
FOTON0.~ 7 
FOTO NO. 
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•::: CSA 
= •-• Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUfj'J c. 

FECHA: 1--2 _S£/'.1- eJi HOJA ~ q cttld I 
BRIGADA: 

0 SIINO 

0 CATCH BASIN 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0114 

0112 

0 Completo 

'(/I!' r/o 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

(Mlli,PIA/Stt)A 

~IA/SG 
0 TAPADA/P.TAPADA 

0TAPADA/P.TAPADA 

0 NO EXISTE I ROT A 0 NO NIVELADO 

0 ROTO 0 NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ___ _ 
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

0 BUENA 

0 UMPIOISUCIO 

0 LIMPIOISUCIO 

0 LIMPIOISUCIO 

0 LIMPIA/SUCIO 

0 LIMPrNSUClA 

Osr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 NO EXISTE I ROT A 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

~E~~~~~~~~~~EL~~~::E~~ ~~f5~~~~~ 

s-
P ARA TUBOS 

• , 1 ; i 1 I I 1 __ _ 
• : I I I ! • ~----'---_--.L..- . ~-
, --··-"'--,---Tiil I ; (If: 1 • -------~ ' I I I ! ___...L_ - --~-+- ---~- ' 

------:---... ---~---~- L l-L-~ -+--~-----~--
----~---, I i _j I I '-_ _! ________ I __ 

I . ---t- --. --,------- I i ' I ____ ,. _______ i I I I I -- -- ---, -;---

~-· ----J-r-r I --, . i . ---~-- -· -I ' ' . ' . L..L..-+-_ - , -- ' ' 
' -· -~- I I I . - ·---';~; -~- I f - "-+-t----- :-

->----'- ' I 
1 

I_ ' . l~ __ , _____ _ : I __j_ ! __ !._______ ' I 

_...___; 1 r -~ :--' L '-1~---!-=--t-- ·- t -_ !_L_L-t---;- + ~- ~ : • I i ___ !_ __ _ 
I I I I I -- ___L. ----- ·--;- --~-;----; • --~----:- , __ £1-i ---c __ J_ Li : T--i -~---;~ 

i : I I . --+--. --]---;----~----. _ ' . ~--:--- -----r-1 I ! i ' 
! I I I ! I 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OOTROS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTONo.k3¥' 

FOTONO.~'J 
FOTO NO. 

~ION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

::::::::::::P.~.~r4~:~:Y.!;:u:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~;::~:~:~i~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::t.I~~i~~i9.::0.~:~::::::::::: 
...... 0..~~§~-~!?.~.Y.~~.ITA ................................... !J. .. ?.~ .. ~~~~-~~~-s.?.~§~-~!?.~.Y.~~.IJA ................................................................................................................ .. 



•:~ CSA :! ._. Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 

BRIGADA: 

0 SI/NO 

~ASIN 
~ 
0 Doble 

0Triple 

2-2 ~ef?-f CYf HOJA ~ q ci£ (oCf 
~'·I 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 1/4 
0 1/2 
0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~UClA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA LI~SUCIA 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MAlA 0 NO EXISTE /ROTA 

4- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/ B.C. = 0 LIMPWSUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 0 COLAPSADA 

8- CUNETA 0 LIMPIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA OorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0 No 

.. ~.~.?.~~~~~~g~·g·~·~ .. ~~9..~.~~.~(::.: ...................................... F.:..$..f:n. ... ~ .. c .. T.!f::.. .~ .. ~ ......... l.l...~./!?../.~ ................................................ . 

s- - - -­
PAR A TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTONO.~'/ 
FOTO No.1:!;_3~ 
FOTO NO. 

.. ~.~~9..~.~~ D.~~~?..~.: ............................ .P..~.~~.~9.~ .. ~~.~.~P..~!.~ .......................................... P.~~.~~.<?..~ .. !.~T~~~.~g!.~ ............. 9. .. ~~9.?..~~~ ........ .. 

...... ~.Y.!~Ef.\ .................................... P..~.~.~~.~.~~ .. ~~~~~~~ ........................................................................................... P .. ~~.~~~9. .. ~:.~ .......... . 

...... 0..g~y~!?.~.Y.!~Ef.\ ................................... P .. ?.g .. ~gQy.~g~.~ .. ~~~~.~!?.~.Y.!2.1J~ ................................................................................................................ .. 



•::: CSA 
CSA o-• Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JU 

FECHA: .z 2 S.G~/- t)9 HOJA . D 
BRIGADA: 

0SI/NO 

~BASIN 
~le 
0 Doble 

0Triple 

j\/o.f 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

0 Completo 

r::.vo 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONOICION EXISTENTE: 

~IA/S~ 1- PARRILLA D TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

(B1APADNP.T61JADA D ROTO 2- ESTRUCTURA D LIMPIA/SUCIA D NO NIVELADO 

3-ESCALERAS D BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMPIA/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA D LIMPIA/SUClA ~ D NO DRENA DoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsi 0No 

--~~.?.~~!-~~!g~--~~-~ --~-~9.-~-~~-~~.: ...................................... A.~-~4-.............. €-r..t..~.~ .. ~~ .. ~ ......................................................... . 
........................................................................................................ C..C!..N.L../.. ........................................................................ ........ ....................................... .. 

................................................................................................ ! ....... : .. ·· ··· ;~ .. ·····;········ .. -· .. ··: ....... l ....... : ....... ~ ........ : ........ ;········-...... : ................... D ........ P ................................ . 

---+--- · __ l , I 1 , 1---L.-: --~--.:___ arr. pesada 
I ' - - 1 ----1---·- - I I I I D p __ ! - _I - ' I I r' ... 1 .. _ 1 __ __ 1 -----L..--l-----'--....:.- arr. Sellada 

s-
PARA TUBOS 

' I ; . , __ 1 I I I ~ I . - D 1 
1 

,--

1 

--i - -· ----.- __ .!_ __ l_____l___ Punta alto 

' --; "- . . I I ' I D 1 1 -~--;----+-t---' _____ Punta bajo 

.. ·--·~ ' I ' i ' I D 
I ~

I • - ! · -
1
---------:_c_ l En pendiente 

I : _.:_ - ' ' I 
1 

I ' -,-----i-- ;-_.::~~~~;:~1 ' #---.- -J-.. - 1 - --'---
1
. ___ I __ : --+---

1 

. I ..... . - .. _j I I I ; I 
I ' I' I I ,-- ,-----·- ' . - --· - · , I l -~ --~ _____ ____! __ 

I i i I I - - '--· · 1 ! ' ' 1 : I ! +1 ' -,--~-•----j---!----

FLUYE HACIA 

s-

___ ......J,_ I ! I : -~- ~-:-~ -~---~---
! , : : - ----:---[-- +--·-_L __ ! : i I 

' -~ ~: ' _ __ ! --' I i ~~----~--
---~-~ I j r -r------ --;--~ -- -~'--.-----

, --,- --. - ___ : ' ..J 
1 i · I ~---, - :----

FOTO No9'3' 2. 
FOTON0.~3 
FOTO NO. 

RECOM ENOACION: [9';i(c(roN INMEDlATA 0 ACCION INTERMEDlA 0 LARGO PLAZO 

: :::::~~:~:v.~;:rr;:::::::::::::::: ::::::::::::::::::::~~:~;::~:~:~i.~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::e.I~~0.~~9.::~~:~::::::::::: 
...... 0.g~~.~Q~.Y.!~.ITA ................................... 0. .. ?.~.-~~9\!.~~~.~.?.~~N~9.~.Y.!~.f.l:A ............................ ..................................................................................... . 
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•::: CSA 
CSA "'-• Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPI3At Jd£ q 
FECHA: 2 -t se~l- o"? HOJA . · )a 
BRIGADA: J1.) p · ) 

ESTRUCTURA NO. 

-ozg 
. . 

SECTOR //t/f",. ~ Nv~rp /VItl/2~ 

CALLE/ UBICACION: ?"kf(~ #'6. Z,.6 

OCURRE INUNOACION 0 SI/NO 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONOICION EXISTENTE: 

Osimple 

Oooble 

0Triple 

D C~ENTO DE TORM ENT A 

fla'MH D HW 0 CROSS INLET 

01/4 
0 1/2 
0 Completo 

0 ~z QUE LLUEVE 

(!?[oMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA 

~~ 
0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ~.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3-ESCALERAS D BUENA 0MAlA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/ B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/ B.C. = D LIMPINSUCIO 0TAPADA 0 ROTO O coLAPSADA 

8- CUNETA 0 UMPINSUCIA 0MALA 0 NO DRENA OoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0No 

-~'SJ~'~J'o;io~. ' ~~: '¥~~~~~ ~~' 
· ' 0 Parr. Sellada 

s- ---­
PAR A TUBOS - - ---"---+ 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

~ente 
FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO . .1.M4 
FOTO NO. ---=,­

FOTO NO. 

.. ~.~~?..~.~~~?..~.: ............................. ~~T.~ .......................................... P..~~~~9.~.~.~!.~~~.~.~~.~ ............. 9 .. ~~.~9..~~~ ........ .. 

...... OJ.:6u:1~.~.Y.!~.IJ~ ..................................... ~.::>.::~~.~~ ........................................................................................... C.J~~~T~~!9. .. ~:.~ .......... . 

...... 0..~~~\.!.r:-l!?.~.Y.!~.ITA ................................... O. .. ?.~ .. ~~RY~~~-~ .. ?.~~Y.~!?.~.Y.!~.JI~ ................................................................................................................ .. 



•::: CSA 
""""""'" Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUA~ 

FECHA: 'Z-Z S6'r:> ~ tJ 9 HOJA 32 cJe r.cq 
BRIGADA: (I..H .; 

O~SII~/ 
(!kATCI:I ASIN 

imple 

0 Doble 

OTriple 

I? 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

01/2 
0 Completo 

,~,tl 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

~~ 1- PARRILLA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE /ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 UMP!NSUCIA ~~ 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ ,, I 0 BUENA MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = )1 C:itiJ rlJii~ucm 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMP!NSUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 LIMP!NSUCIA 0MALA 0 NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

DESCRIPCION DEL PROBL~4-_:: ...... ± ................................................................ / ..................... "Jiif""""""""""'"""""'""""""'""""'""""" 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~Y.Ju.c.~.~ ........ ~ ......... (X .. ~.J1 .. .... .; ................................................................ . 

I I I ' j i I 
__ j__ . ! l_l __ j_ __ _i_ :---~I-· ·-~ __ l_·~--=:r~~~ 

i : I ; I 1 ; i : i : · i 

-! __ jl~ . ~--! ~~-_;;:;--~--.. -~------~---~ 
: I I L. : ! J I 
I I Xfd.' - ~t, -- - . : I . i i ! I . . . ! I I I 

;._____c_ • • I ---"---- · -
____ ! __ : -~-+--: -:- ~---~--~-~--r--L-~---t-
... - i I , r---r-~--;-t--t-·--r:,- 1--+-~l---
----r----+-- . . ·-~~ - : . . I . ____ _ , ____ :___ ___ ·-i~----.J-·~--· 

__ : __ l _ 1_j_ J I ! ~ J I : i I ____ J ____ _ 
~ ! . i I r--t--~i _j __ ; ~-;-t--t--

--~ -i--. -----, - ,- -:----; - ;-- · --.--;---r--· 
' 1 ! i 1 I ! I I I ; 

s-
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0Punt~g 
CIJ..er'Pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. ~7./t{ . 
FOTO NO. i!f6;;l...Cj 
FOTO NO. 

.. ~.~~q-~p_('::~~?.~.: ............................. ~ I ...... ~~.~~!.~......... .. ............................ P. .. ~~~!.?..~.!.~!.~~-~~-~!.~ .............. P.~~9.?..~~~---··"'" 
·:::::g;~~:~~;:~~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::d:i.t:~~0.~~~:~;:::::::::::::::::::::: :::::: : ::::: :::::: : ::::::::::: :::::::::::::::::::::~::~~~:::~:~::::~:::::::::::::: 



•:~: CSA :!-... Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUA~ q 
FECHA: 2-- ~ Set'! c:J7 HOJA ~ ~ cJe_ (j 
BRIGADA: tJ(). 

/' 

SECTOR j!?v'(' r~' Nvt: v'~ /VCJ/--f..e 
CALLE/ UBICACION: C/1-//f: A/6 ' 2tJ 

OCURRE INUNDACION 

TI PO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

D~o 
la'CATC~SIN 

aKimple 

0Doble 

0Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitario/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3-ESCALERAS 

~~ 
~~ 

0 TAPADNP.TAPADA 

0 TAPADNP.TAPADA 

0 NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

0 NO EXISTE / ROT A 

0 ROTO 

D NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = _ __ _ 

6- TUBO/ B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDAB LE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- ----
PARA TUBOS 

D BUENA 

0 UMPIO/SUCIO 

D UMPIO/SUCIO 

D UMPIO/SUCIO 

D UMPINSUCIO 

~INSI.OA 
Osr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

~ 
0No 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

~NA 

I I • ' I 
! . ! I I I I ! I . , ___ . __ ..J_~----------------

1 ' I I I ' ,----
I 

---~~~======~~~~- -~~~-

i 
--~-----+~--+-+--+-+-+! 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRDS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

D Punto alto 

0 Pun_!g..bajo 

[J}r:h pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTONO.~ 
FOTONO.~/ 
FOTO NO. 

. . : I I I ! . 

~~;;;.~~ ~ ...... ~ ~~~~::::I:::::::E::IA §~;~z~ 
...... o.~~§\.!.@~.Y.!~.rr~ ................................... O. .. ~~ .. ~~Q\!.~~~.s.?.~§Y.~!?.~.Y.!~n:~ ................................................................................................................. . 



•::: CSA 
es..a ..... Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUJ 

FECHA: "2. 2. 5'£ ,v',J- t) !)' HOJA .34 to1 
;flo ./ 

BARRIO 

CALLE / UBICACION: 6~ /\% Z 
!SECTOR ev,ri pv.:: .;o M/k 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO c;J CO~ENTO DE TORMENT A 

llJ,..MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0 1/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 1/2 
0 Complete 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

~UClA 
~CIA 

0 BUENA 

0 TAPADNP.TAPADA 

0 TAPADNP.TAPADA 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0 No 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = _ __ _ 

5- TUBO/ B.C. = ___ _ 

6- TUBO/ B.C. = ___ _ 

7- TUBO/ B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- ----
P ARA TUBOS 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPWSUCIO 

0 UMPWSUCIA 

O sr 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

I ' -~· ~· ~~t;:~' ~ ' ' 1 - ---"" - · - - c_xz- ><If' ~- ; ' I ' ' I . ~~-- ----:-__ LI 

- ~I : I ' I j /J I _(_~ _ _j_ ' i l 
I . -- "01 I I . . - --"'-'- I , , i 

' I ' I _L_.L_ I i I -~--
' , I I , ! -;--..,- ·- _ 

·---- I n -+--: LJ ...,-- ·-;-- ·-·- I -- , ,---L 
'I I ' I ___ I j __ j__i ,-; ' I i ! I. -~-------· , - ·--

1 - ! ; i 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. ~;;lh 
FOTO NO . .4:JL'J-1-
FOTO NO. 

::~:~;i;~~::: ::::::::::::::::::::::::::::~:S~~~:;.~;:~i~~i~~::::: :: ::::: :::::: : :::::::::: : : :::~::::~:::::::~:::::~::~~:::::~::::::: :::::::: :b.:~~:,i;i:::::::::::: 
...... CJ..~~§\H:H?.~.Y.!~.IJA ................................... O. .. ?.~ .. ~~Q~.~~~-~ .. ?.~§~.~Q~.Y.!~.D'A ................................................................................................................. . 



•:~: CSA 
~._, Architects and Engineers. LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACIO N: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUA~ I fA 

FECHA: "2.. 'Z. 5 fE' ~../- t!) / HOJA ?:1? cJe ({7/ 

DsyNo 

rn-&T~SIN 
~mple 
0Doble 

0Triple 

/</'~. I 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

D Completo 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitario/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERA$ 

~SUCIA 
~IN~ 

D TAPADA/P.TAPADA 

D TAPADA/P.TAPADA 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5-TUBO/B.C. = ___ _ 
6- TUBO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

D BUENA 

D LIMPIO/SUCIO 

D UMPIO/SUCIO 

D UMPIO/SUCIO 

D UMPINSUCIO 

D UMPIA/SUCIA 

Dsr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

D coLAPSADA 

DoTRos 

..................................................................................................................................................................................................................... 0.~~·;~·.· ·~~~~;;~···· .. ······· 

s- - --­
PARA TUBOS 

I 

D Parr. Sellada 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. ~?J;"" 
FOTO NO. _!/!t.U 
FOTO NO. 

~.~'.'~19.".' ...................... ~.... . ....... ...... . .. l::J..ACE!.O..'..!".f.'.~MED~. .. P':'RG?PL!<ZO .. 
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•::: CSA 
CSAo-• Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SA~ JUAde PJ 
FEcHA: zz S€ ~-/ o c; HoJA 3 (.e 0 1 

BRIGADA: )./o. I 
ESTRUCTURA NO. BARRIO 

..... ~ ~3 

0Triple 

,I?~Yc:/ 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH 0 HW D CROSS INLET 

D tt4 

D 112 

0 Completo 

v,6vo 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

D Sanita ria/ Pluvial 

D Pluvial{ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

~um 1- PARRILLA 0 TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROT A D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTU RA M~ D TAPADNP.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ ti' !ck D BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/ B.C. = ~CIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA c;;;sc, 
5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPlNSUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 LIMPlNSUCIA 0MALA 0 NO DRENA DoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................. ................................................................................................................................................................................ 

s- ---­
PARA TUBOS 

I __ ,_, I I ' ---L-~~-1 ! ' I ' -: ::::;~ -: ~~-fi~-==+_:_ ----:: : ~ 
i . I -:----r--- n , I I __ • _ _ 

- - -------;-------L- I , ~ -- ___ _: _1 __ ' -i---- -.-- --' __ I -- ~II I ---;-- :-
' - - I I ~- · ' 

_l I I . -~·--:-----L : ! - , 

1

- ---, I , ,~ ----;--- I t I 

- I I --: - - : I - - _. 
- ' ' • • 1 - I I ! 

I I I I -- I ' ' - _ __ J 
L_____L_ ' I l I . I .--

1

- - __L • : I I ------ ! 

I 

I I ' ------

------ ' __ I 1- -- 1 --- ------'- -- i I 
J r' 

1

--r -;--r--~ - -.J--! I i --;----,- -

1 

' _ I I I -- ··- __ I __ - : 

I ' --1--, - I ' ! ' - -----
-- ' . I , -~---"- . I I r-;- __...!__j__ I I I---+--- I 

I ; I . I ------ _ I ' - ------'--
• I ' I"-~ ----- . . • ' • I ' I 1--;--- ,----

' 

0 Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0Pun~ajo 
~endiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTON0.~3 
FOTONO.~ 
FOTO NO. 

.. ~-~SS?.~.~~~9.~.: ........... .................. ~~T.~ ......................................... .O .. ~~~!g.~.~.~!.~~~~-~~.~ .............. P.~~9.?..~.~~? ......... . 
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•:~: CSA .!.._ Architect s and Engineers, LLP 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA DcuRB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN J 0) 

FECHA: G: 2 Ye/}1- tJ 9 HOJA 31- CQ (o I 

BRIGADA: JJ'o · I 
ESTRUCTURA NO. 

D SIINO 

D CATCH BASIN 

Dsimple 

0Doble 

0Triple 

D CO~ENTO DE TORMENT A 

~ D HW D CROSS INLET 

D 114 

0112 

Ocompleto 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitariol Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA ~SUCIA D TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA MP~ 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS D BUENA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIOISUCIO 

5- TUBO/B.C. = D UMPIOISUCIO 

6- TUBO/ B.C. = 0 UMPIOISUCIO 

7- TUBO/B.C. = D UMPlA/SUCIO 

8- CUNETA D UMPIA/SUCIA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 

i --, - - -----'----'--+ 

F 

s- - ---
PARA TUBOS 

0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

0TAPADA 0 ROTO 

0TAPADA 0 ROTO 

0 TAPADA 0 ROTO 

0TAPADA 0 ROTO 

0 MALA 0 NO DRENA 

0No 

---------~~~-L-

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OoTROS 

0 Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

~iente 
FLUYE HACIA 

5-

FOTONO.~ 
FOTO NO. 

FOTO NO. 





•:~: CSA 
:!-. Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES M UNICIPIO SAN JUA{'J (/f 

FECHA: (. '- S/E./1: 0<? HOJA -3:1 dP_ 0 I 

BRIGADA: tVc . 
ESTRU CTURA NO. 

- () 3 ' 
~ 

SECTOR Pv~ /''h tv'(/~ t/'., Nt:)/~ 
CALLE/ UBICACION: r-: A //~ #b . 7.-iJ 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

0 51/lj.P­
[il..e(-i-clj)!ASIN 

[J.k(mple 

D Doble 

0 Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH D HW D CROSS INLET 

0 114 
0112 
D Completo 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitariol Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

~A/Q 1- PARRILLA 0TAPAD~ D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTU RA D UMPIA/SUCIA IQ-r1iPi\o .TAP 0 ROTO 

3- ESCALERA$ 
L~~~gJ 4- TUBO/B.C. = 

5- TUBO/ B.C. = 

6- TUBO/B.C. = 

7- TUBO/ B.C. = 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- - --­
P ARA TUBOS 

0 BUENA 0 MAlA 0 NO EXISTE I ROTA 

0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO 

0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO 

0 UMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 

D UMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

0 UMPIA/SUCIA 0MAlA 0 NO DRENA 

D sr 0No 

I I I ' I . I . 

; : j I I ' I i : . : ~ ~---
-: - -~~---J+---r+-t-~-rt---

1 I ! I I 
--.. -,--;--+-! -;-:~ ! : 

: i ! i J:Ji;-, -.;.I::T:-:-;;;;;;::-'--: -...,..-, -_ 

i ' I ! I ! 1 I I ' I I . - ------ ---- --·-r----~-.---

1 I I I i I ! I ' l ! i . 
I I T I I ,~h I --~-,-,-
1 • , I --. --. ---,-,-----r--- .,---. ---:--, - - ,-

-'---~ ! I l • • 

--'- · !'"!". i I I I 
' :~:I I 

i I 1 I I 

D NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTRos 

0 Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0Pu~ajo 
[l;1'En' pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO. 1~ (</ 
FOTONO.~'f 
FOTO NO. 

.. ~.~P-~~~9.~.: ............................. ~~- .~~-~.~~-~~!.~ ..................................... .... .P .. ~~~~.?..~ .. ~~!.~~~~-~~-~ .............. P.~~9.~.~0..~~ ......... . 
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•::: CSA 
"""...... Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO Sf.N JUA~- _ Q 

FECHA: 2 2 SG/' ,/ o~ HOJA ~ cit 0 l 

BRIGADA: ;t/o. I 
ESTRUCTURA NO . 

.... 03 ~ I -pv~ ry--; /VV'~ Vo 

SECTOR .£////_ / c.h, /VV'(' ,ri:' 

CALLE/ UBICACION: L-A //'1' N" . 'l._~ 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 0 CO~NTO DE TORMENT A 

~ 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 Sanitaria/ Pluvial 

01/2 0 Pluvial/ Sanitaria 

0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 
~

MP SUCIA 

I CIA 

0 BUENA 

0 TAPADNP.TAPADA 

0 TAPADNP.TAPADA 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0 MALA 

0No 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 NO EXISTE /ROTA 

0 ROTO 4- TU BO/B.C. = ___ _ 

5-TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/ B.C. = ___ _ 

7- TUBO/ B.C. = ----
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s-
PARA TUBOS 

0 UMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPJNSUCIO 

0 LIMPJNSUCIA 

Osi 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

=----"--- '- --~- ~___c__ i i 1 ------ I I -r-·'- I I ~2=~--r+-= :- ~ + ~ 

__ I__ . ...: -----

1 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

QPu~bajo 
[L.ki1 pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTONO.~ 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 
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•:~: CSA :!a-. Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO_iAN JUfN • q 
FECHA: (... 'Z S ~~ ~ t)t1 HOJA q l Llt (t; 
BRIGADA: /\fo ./ 

SECTOR r(/(!:_ /-h IV v ~ ,- u _ll/o/ H 
CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

c~ /("t!' 

0SI/~ 
Ql.et\TCyBASIN 

~mple 
Oooble 

0Triple 

/JP . 2eJ 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
Ocompleto 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

~~ 1- PARRILLA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ~ UCI 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3-ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMP!NSUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 LIMP!NSUCIA 0MALA 0 NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0 No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

"""''""''""'"'""''"'"'"'"'''''''"'"'"'''""'"'"'"'"'"'''''''"''''"''"'"'"''; '''' '" : "''"''"''''''"'"'''""''',''" '' '"' '' '""''' ' "''''''""' '" ''" ' '' ' '"'" ' "' ' '" '' ''""'''[j'~'~'~~•

0
• ·~~~~d~'" '' ' ' ' " '" 

_J ·--r-~- 0 Parr. Sellada 

s- - - -­
PARA TUBOS 

--'-------;-~:----:-------

I 

- :-·---'---+----'-----'-+-----L-----'-
1 

0 Punto alto 

OP~bajo 
~n pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTONO . ~S"" 
FOTONO. ~(, 
FOTO NO. 

RECO ENDACION: ~N INMEDIATA 0 ACC!ON INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 
oo oooooooo ooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o oo ooooo~ooooooooooooooooooooooOOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooo 

PRIMERA VISIT A ZA STAPAR 0 ESTUDIO H-H ... ...... .............................................................................................................................................................................................................................................. 
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•::: CSA 
CSA """'• Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO '1-N JUAN/ 

FECHA: 2 "2. S'E r':/- 0~ HOJA L.f ')_ CJe. racr 
BRIGADA: JV"o . 

BARRIO 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

D Completo 

'V~ c/ eJ 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERA$ 

~UClA 
0 LIMPIA/SUCIA 

D TAPADA/P.TAPADA 

~~ 
D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = _ __ _ 

5-TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 

7-TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- ----
PARA TUBOS 

i 

0 BUENA 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIO 

0 LIMPIA/SUCIA 

Osr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

D NO DRENA 

---~---------~ i ---:--1 -· _ _______ _:_ __ _ .!._ __ _ 

I J l i I ' I ! I I 

--,--:---·-1----~-~--+--t-. 
~ I ; I ! i t 1 I - -;---r- . I ; I I i I . . 

: I I I 1 1 I 

- -! _ I -~~-+~t~· -;i!!_~i__ll -- i ~--=--t--~~ 
I I I ' ! ~ 

: i -;-+--r--: -~~~-:----1 --,------, --
__ _:__ ___ r----r-----!---;-1---!,--, +-· ~-b-1-

~-. -,--r-----~--:>·--+--r-----.1.--
1 I I : i I I . I I 

1 ·--'-: -L: ---<~--: 1 1 r - , -----,-~---;--~--
--· ' ' ,_ j _______ . ---- -----------

1 I : j ! j ; i : : , 
• : 1 1 r-r---~-~-.--: -

----·------- l __ 
., ' : ' : I i I 'I ; I 

I : I ' ; ' : ' I 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DorRos 

0 Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

QPun~jo 
[D..er(pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. ~f:3 
FOTON0.~4' 
FOTO NO. 

REf'J._~ACION : ~N INMEDIATA 0ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 
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•:~: CSA .! ...... Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUd.e 

FECHA: ~ ;1.-'S~j HOJA 42 &/ 
BRIGADA: ~ o-

I SECTOR ··ewt 
OCURRE INUNDACION 0 SI /NO 0 CO~ENTO DE TORMENT A 

~ 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0Doble 

0Triple 

0 l/ 2 

O completo 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA ~CIA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA CIA 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

0 NO EXISTE /ROTA 3- ESCALERA$ 

4- TUBO/B.C. = 

5- TUBO/ B.C. = 
6- TUBO/ B.C. = 
7- TUBO/B.C. = 
8- CUNETA 

9-ZONA INUN DABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- ---­
PARA TUBOS 

0 BUENA 0MALA 

0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

0 UMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 

0 LIMPINSUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 

0 LIMP!NSUCIA 0MALA 0 NO DRENA 

Osi 0No 

~ I • 

~----·-..:-----'----'-------'--J---,---!----
1 • l i I : ! ' • 

--: I I 
I 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

1:91:iiPendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTO NO.-thl~ 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

:~~~;;~~~ ~a'~~i:;~~:;;.~.. ~ .. :::~~ ':~':"::::~~ §~~~;~; 
...... 0..?.~~\l.~!?.~.Y.!.~.IT~ ................................... IJ. .. ?.~ .. ~~Q~~~~.~ .. ?.~~~.~!?.~.Y.!~.IT~ ................................................................................................................. . 



•::: CSA 
cs.o. o-• Architects and Engineers, UP 

SECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA DcuRs INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

(/jjj}n Jt=?--o ttidx 
0SI/~ 
[i)..e::(TCH BASIN 

Osimple 

D Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

D MH D HW D CROSS INLET D COMBINADO D OTROS 

D 1/4 0 Sanitario/ Pluvial 

0 1/2 0 Pluvial/ Sanitario 

D Complete • ] f 
CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~CIA 
~PIN~ 

D TAPADNP.TAPADA 

D TAPADNP.TAPADA 

6~ctqdq 

~IST~ D NO NIVELADO 

D ROTO 0 NO NIVELADO 2- ESTRUCTURA 

3-ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5-TUBO/B.C. = ___ _ 

6-TUBO/B.C. = ----
7-TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- ----
PARA TUBOS 

0 BUENA 

0 LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMP!NSUCIO 

0 LIMPlNSUCIA 

Dsr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

· 0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

__ _j ___ _ i ____ j ____ ~----' __ .J_-;--___ __,!... __ ' -----------

i ' ' I I ' I ! i ' 
-----~--t----r------i ---------~-------. ---~----~~--
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~~-=L__ • ____ j _j_ __ : L~--~L--~.~~L=I~~:l==l== 
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, ' I I I ' ' I I 
-----'---;------l~-L-----T---.---------- .. ;-----:-----:--

1 I ; ' I I I I 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DorRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. 4{p ({) 
FOTONO.~f 
FOTO NO. 
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•:~: CSA :!._ Architects and Engineers, LLP 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TI PO ESTRUCTURA 0cURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUN'1CIONES MUNICIPIO SAN JUAN/ CJCf 
FECHA: ;J';). .- S fPT -df HOJA 46 Cl£- f 
BRIGADA: tJ ()' l 

Os~ 
[B'(A¥BASIN 

[i?Simple 

0 Doble 

0 Triple 

BARRIO 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
Ocompleto 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

~SUCIA 1- PARRILLA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

~~ 2- ESTRUCTURA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/ B.C. = ~CIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA P CIA 0MALA 0 NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

s- ---­
PARA TU BOS 

--~ 

FOTONO.~f6 
FOTONO.~ 
FOTO NO. 

.. ~.~~~~.~~~~.~.: ............................. ~~ .. ~~.~.~~.~~I~ ......................................... .P.~~g~.~.!.~!.~~~.~g!.~ .............. P.~~.~?..~~~··· · ······ 
······~~~~~~~;:···································~::~~R~~·~;~·~~··· ··· ············ ··· ···· · ···· ······ · ·· ····· · ····························P. .. ~~T.~~~9. .. ~~·~··········· 
.............................................................................................. Q ........................................................................................................................................................... .. 



•::: CSA 
cs.o.a-0 Architects and Engineers, LLP 

!SECTOR 

I 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUA"f &;; 0. 

FECHA: 'J).--' c;!jf...- 0 j HOJA !1.!£ {jf { 
lJ ,. \ BRIGADA: 

ESTRUCTURA NO. 

S- O"t3 

~ n ).A!21d? fl/6) t 
'dO ld.--'0 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO D C~ENTO DE TORMENT A 

~H 0 HW 0 CROSS INLET 

D t/4 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ D 112 

D Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

Osimple 

0 Doble 

0Triple D Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS ~
IA/SUCIA 

I UCIA 

0 BUENA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

D TAPADA/P.TAPADA 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5-TUBO/B.C. = ___ _ 
6- TUBO/B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO . 

D LIMPIA/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIA 

Osr 

D NO EXISTE I ROT A D NO NIVELADO 

0 ROTO D NO NIVELADO 

0 NO EXISTE / ROTA 

D ROTO D COLAPSADA 

0 ROTO DcoLAPSADA 

0 ROTO DcoLAPSADA 

0 ROTO DcoLAPSADA 

0 NO DRENA DoTRos 

... . .................................... . .. . .. ...... . . ....... ...... . ............ . .. ......................... ............... . .. . .... . .. ... ...... 1}"''' ' ''"'''"'"'"'"'"'' ''"'"' "'"'"''' ' ''"'"''"'"'''""'''"''"""' " ' " '''''''"''" ''' '" 

-- -----~--------~-· __ ~--- ; 1 1 

0
0 Parr. pes

11
adda 

s-
PARA TUBOS 

Parr. Se a a 

D Punto alto 

- --- D Punto bajo 

I 

· : · l i I ------ T-- · --1----f-c----T--~--~ ------ -- -------

==~~+= -h _UL~j-l-U~-~ 
! I ! j i ! : 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. _!/j_g ~ 
FOTO NO. 

FOTO NO. 
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•:~: CSA :!o-• Architects and Engineers, LLP 

rECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

ACIONES MUNICIPIO SAN JU1N ( _(1 

FECHA: ---'-"--'"'=:.....:..,._...;:.-,r-""----.__.::._0__,1:..__ H OJA _4_,_· _l_cte_ta I 

BRIGADA: 

0SII~ 
~:SIN 

0 Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0114 
0112 
0 Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3-ESCALERAS 

~IA/~ 
~UClA 

0 TAPADNP.TAPADA 

0 TAPADNP.TAPADA 

0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

0 ROTO 0 NO NIVELADO 

0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5-TUBO/B.C. = ___ _ 

6-TUBO/B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

0 BUENA 

0 UMPIOISUCIO 

0 UMPIOISUCIO 

0 LIMPIOISUCIO 

Ou~ucro 
~CIA 
Osr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

................ .............................................................................................................................. ................................................................................................................ 

·············· ·· · ··· ·· · ·· ··· ·· ····· ····· · · ········· ·· · ·· · · · ······ ··· ··· ······ ··· ··· · · · ·~··· · · ···.·· .... . ... ...... ; ····· .... . . ........ ..... 1 ... . ... . ; ········ .. · ····· ········: ........ ,. .................................. '[]''~~-;~· ... ~~~~~~···· .. ••••••• 

=t ; --=t ; --~~~~t . ~ _J2_!~ ___ ;=-~--=-- - --~~~ 0 Parr. Sellada 

s-

1 
· 1 · · 1 · 0 Punto alto 

--! _ _j_l ___ __ j___ l -r - -- : -----1-----"----,--- 0 Punto bajo 

----+---; -:-tt-~- j u ~ r~ . ·. >n= ~u';;:~: 
1 1 • 

1 
i 1 

1 
. , 1 5_ 
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FOTONo.~M 
FOTON0.~6 
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FOTO NO. 
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•::: CSA 
""'"""'• Architects and Engineers, LLP 

!sECTOR 

I 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO ~AN JUAf (/j' 

FECHA: ad -~-o7 HOJA A1 de 01 
BRIGADA: ~ t)' 

ESTRUCTURA NO. I BARRIO 

· ·~p~~ 

0 Triple 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 114 

D 112 

D Complete 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitariol Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA ~UCIA D TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

~~ 2- ESTRUCTURA D TAPADNP.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS D BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROT A 

4- TUBO/B.C. = D LIMPIOISUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIOISUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIOISUCIO 0TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMPWSUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA D LIMPINSUCIA 0MALA D NO DRENA DorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 0 No 

~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~<.:~~ ~ ~~~~ ~ ~~~ ~~ 
- -~--,-z_-11---~----;-

i 

. I 

/:- ----!.;-------~-:--·1------------, --
i :-:·---------T--: --,---,------

-------j----------~~---L-1----~-J---0~:--=~ 
: : 1 ! ! ' r : j ! 

-- !_~J ____ -- l=_-L ~=j=~l--=~~~---f-~~=~=~~~=~ 
__ L,. ___ ;__ __ c _ _j __ ' -~ ___ j _____ : -~ __ .:_ __ L __ ~ ____ : _ j_ __ _ 

I ! ' I . I , ' . I i . l 
PAR A TU 80S -,-----L---------------------------------"--

s- ----

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTONO.~~ 
FOTO NO. _ljJe_o'f-
FOTO NO. 

, i I I : I ' I • I 
' : I I I : I I i ! 
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•::: CSA 
C$4 ...... Architects and Engineers, LLP 

I SECTOR 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUdi 01 
FECHA: 'J '.} - ::r--o 1 HOJA 1 q ' 
BRIGADA: Po' 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 

::;.o -o 
OCURRE INUNDACION 0 SIINO 0 CO¢NTO DE TORMENT A 

~ 0 HW 0 CROSS INLET 

0 114 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 01/2 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitariol Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

OL~INSUCIA 
!B""'t:rMPWsucrA (_ ____ / 

0 TAPADNP.TAPADA 

0 TAPADNP.TAPADA 

4- TUBO/ B.C. = ___ _ 

5-TUBO/B.C. = ___ _ 
6-TUBO/B.C. = ___ _ 

7-TUBO/B.C. = ___ _ 
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- --- -
PARA TUBOS 

0 BUENA 

0 LIMPIOISUCIO 

0 LIMPIOISUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMP!NSUCIO 

O~NSUCIA 
!D'S I 

0MALA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 NO EXISTE I ROT A 

0 ROTO 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

0 COLAPSADA 

OoTROS 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. 4~0~ 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMENDACION: 0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

: :::::triP.~iM~:~:Y.i~:~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::~Ei~~i:~0.;::~:~:~i~~:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::: : : : ::: :::::::: ::Ei:~~~~i9.::~~:~::::::::::: 
...... 0.~~~~~!?.!).Y.!~.IT~ ................................... 0. .. ?.~ .. ~~g~~~~-s.?.~~~-~9.~.Y.!~TIA ................................................................................................................. . 

.................................................................................................................... .......................................................................................................................................... 



•::: CSA 
CSA ""'"• Architects and Engineers, LLP 

!sECTOR 

I 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPI~ S_AN JUfN 

FECHA: ?-J. ,- $ .R_tl-o 1 HOJA £d) __ cit~ q 
BRIGADA: ~ (!) ,r 

ESTRUCTURA NO. 

eVlD-1~~~% 
OCURRE INUNDACION 0 SI/NO D C~ENTO DE TORMENT A 

[]'MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

Tl PO ESTR U CTU RA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN D COMBINADO D OTROS 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

D Simple 

D Doble 

0Triple 

D Sanitaria/ Pluvial 

D 112 D Pluvial/ Sanitaria 

D Completo 

1- PARRILLA ~CIA D TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROT A D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA PIN CIA D TAPADNP.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ D BUENA 0MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMPWSUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA ~SUCIA 0MALA D NO DRENA DoTROS 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0No 

DESCR I PCI 0 ". ~.E.L .. P~().
8

.L~·"'"····· Z{.''::(;C.. u1M~;;:::;········ ··· t;;;y:;;;;;•·········· ··· ········································ ······················~· ::.::_:·:.:::·:·.:::.::::::·:·::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .... ~:<.:~~:. :.: .. :::::: ... ::~::::: .. :::::::::::::::: .. : .. ::::::::::::.: .. : .......................................................................................... .. 
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PARA TU BOS 
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1 ! I l ! I I ·--; !---,--:--i---~--1-·----~----------~- ---j --~----~-----

-------- I ----~-:--·----T--;--:-T-

! I I ! I I I I 
----~-----,--,----------;-·-;-------------,---:----T--

1 I I I I ' ! ' 
, I ' : ' ' 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

FLUYE HACIA 

S-

FOTON0.~0 
FOTONO.~/ 
FOTO NO. 

:~1;~; ~[!0e.(~~:-~~~·i.~R. ~ Ao~'::: '=':~:":'Ao 8.~~;~:: 
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•::: CSA 
_......,. Architects and Engineers, LLP 

rECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUA(J . PI 

FECHA: J.)- ... S.ebf::gj HOJA f? ' CUW I 
~ , 

BRIGADA: (} ' ( 
ESTRUCTURA NO. BARRIO 

Osi~ 
[i}6T_91 BASIN 

[lYsimple 

0 Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 l/2 

0 Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

~~ 1- PARRILLA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

~~ 2- ESTRUCTURA 0 UMPIA/SUCIA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 0 NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/ B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPIA/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 UMPIA/SUCIA 0MALA 0 NO DRENA OorRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Os1 0No 

.,r?,~,?.~~~~~~.C?.~.P~o~oo~~~oooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooo:lii?.ooooooooo~ooooooooooo~koo~oooooooooooooooooo 

~~~£:: ~"":"t: 
I 

--,----,-----,--1 -----+---'--
; I 
I 

s-
PARA TUBOS I -+--:---:-----, - - --

1 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. 4SC:. 7 
FOTO N0. ,$9 

FOTO NO. 



•::: CSA 
CSA """'• Architects and Engineers, LLP 

[SECTOR 

I 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JU~N 

FECHA: ?J..-~o1 HoJA G~ dt(i1 
BRIGADA: ~ 0' l 

ESTRUCTURA NO. 

Jm-h s~ 
OCURRE INUNDACION 0SI/NO D CON EVENTO DE TO~TA 

D MH D HW (l1(Ross INLET 

D 1/4 

0 1/2~ 
~pleto 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/B.C. = 

5- TUBO/B.C. = 

6- TUBO/ B.C. = 
7- TUBO/B.C. = 
8- CUNETA 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

~UClA D TAPADNP.TAPADA 

D UMP!NSUCIA krfAPA~ 
D BUENA 0MALA 

D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 

D LIMPINSUCIO 0TAPADA 

D LIMP!NSUCIA 0MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 0No 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

D NO EXISTE I ROT A D NO NIVELADO 

D ROTO D NO NIVELADO 

D NO EXI STE I ROTA 

D ROTO DcoLAPSADA 

D ROTO DcoLAPSADA 

D ROTO DcoLAPSADA 

D ROTO DcoLAPSADA 

D NO DRENA DoTRos 

.P.~.?.~~!.~~!g~.P..~.~ .. ~~f}~J··~"d.''""''"''" '"'"''"~''"''"'"'"''"''''''~'Jzi'''''"''"'"'"' ' ''''"''"''"'"'""'''"'""'"' 

:::::::::::Y.?!.~:::c..a..::d.d~~: .. :::::.::===::::: .. ::.:: ... :::::::::::: :: ::::::~::::: .. ::::::.:::::::::::: .. ::: .. :::::::::::::::::::: :::?..:::::::=:r:..:~:::: : :: 

s- ----
PARA TUBOS 

~ I 1 I I ! 
J I ! 1 • ! 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

0Pu~ajo 
~pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO No.45h1 

FOTON0.~0 
FOTO NO. 9.!iJ / 

1?7:> 
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•:~: CSA .!-... Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIO NES MUNICIPIO ?AN JU1N 

FECHA' -:2 ")., sq;l-,y;J'J HOJA ':J '3 cuJi'f 
BRIGADA: 0 ' ( 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO D C~ENTO DE TORMENT A 

ffiMH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ D 112 

0 COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

Osimple 

D Doble 

0 Triple 0 Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA D UMPlA/SUCIA D TAPADNP.TAPADA 

2- ESTRU CTU RA D UMPlA/SUCIA D TAPADNP.TAPADA 

3- ESCALERAS D BUENA 0MALA 

4- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

5- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

6- TUBO/B.C. = D UMPIO/SUCIO 0TAPADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMP!NSUCIO 0 TAPADA 

8- CUNETA D UMP!NSUCIA 0MALA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Dsr 0No 

s- --- ­
PARA TUB OS 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

D oTRos 

0 Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

0 Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTON0.~73 
FOTO NO. 

FOTO NO. 
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•:~ CSA :! • ...,.. Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO IN UNDACIONES MUNICIPIO. SAN JUA~ 

FECHA: ') :l "' F1F -01 HOJA 5 q d£V 1 
BRIGADA: ~0 ' ( 

ESTRUCTURA NO. I BARRIO 

s- CJt; I 

[SECTOR C!1i2 to f¥@ n<iJ;;;; . 
I CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

D 51/NO 

D CATCH BASIN 

Osimple 

D Doble 

0Triple 

/f --o 

D C~ENTO DE TORMENT A 

~H D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

D Completo 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

~ADO DoTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

1- PARR ILLA D LIMPIA/SUCIA D TAPADA/P.TAPADA D NO EXISTE I ROT A D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ~@ D TAPADA/P.TAPADA D ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA D NO EXISTE I ROTA 

4- TU BO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = D LIMPIA/SUCIO 0TAPADA D ROTO DcoLAPSADA 

8- CUNETA D LIMPIA/SUCIA 0 MALA D NO DRENA DoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0No 

DESCRIPCION DEL PROBI~r 

· ·····················~fiA·········~~·····~···········~·· ····································· D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

D Punto alto 

0Pu~ajo 
[Bfn'" pendiente 

FLU YE HACIA 

S-

FOTO N0.~1 
FOTO N0.12: 

FOTO NO. 



•::: CSA 
CSAa-.o Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUA~ 

FECHA: ~ :l - (!# 0 '7 HOJA t;t; J,, ftfJ 
BRIGADA: ' 

rECTOR 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO D CO~ENTO DE TORMENT A 

~ D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

4-TUBO/B.C. = ___ _ 

5-TUBO/ B.C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ___ _ 
8- CUNHA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

s-

Dsimple 

Dooble 

0Triple 

D 112 

Ocompleto 

0 COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitario/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitario 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

0 NO DRENA 

OcoLAPSADA 

OorRos 

FLUYE HACIA 

s-

FOTONO. ~tJ 
FOTO NO. 

FOTO NO. 
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+::: CSA 
"""'•-• Architects and Engineers, LLP 

!sECTOR 

I 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUA& 

FECHA: d ;>.. / ~ D C'J HOJA G & 0{ 
t!_ o' I 

BARRIO 

· avnJ~ 

lmple 

0 Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~~ 0 TAPADNP.TAPADA 

~~ 
0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 
0 UMPIA/SUClA 

4- TUBO/B.C. 
5-TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

0 BUENA 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPlA/SUCIO 

~GJ 
~-

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 ROTO 0 NO NIVELADO 

0 NO EXISTE I ROT A 

0 ROTO O coLAPSADA 

0 ROTO 0 COLAPSADA 

0 ROTO OcoLAPSADA 

0 ROTO OcoLAPSADA 

0 NO DRENA OoTROS 

=~~~:~:~,==:::c.::~!b.i.fu~ ~ -;u~li5 
............................................................................................................................................................................................................................................................ .. 
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0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

FLUYE HACIA 

S-

FOTONO.~( 
FOTO NO. jg)Cj 
FOTO NO. 
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•:~: CSA :!o.- Architects and Engineers, LLP 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIOt;t JUde. 

FECHA: 2-:J: .- 51' 1--() Cf HOJA '1- 01 
BRIGADA: p o· 

OSI/V 
UkAT9(BASIN 

~mple 
Doable 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

01/2 
0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

~UClA 1- PARRILLA ~NP.TAPAD 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA 0 LIMPINSUCIA TAPAD P.TAPA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ rz 71~/,·ck ~ ~ 
0 NO EXISTE /ROTA 

4-~.c. = LIMP~ A 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 0 COLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO DcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPlNSUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA ~CIA 0MALA 0 NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 0No 

.. ~~.?.~~!.~~!.s.>.~ .. ~.~.~ .. ~~S?.~.~~.~~.: ..... ~~ ............. ~ ................................. ........................ /;;;b .......... ~;i;"'"'' 
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-, 

s-

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

~ndiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. 9..!2JG 
FOTO NO. 

FOTO NO . 
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•::: CSA 
-·~· Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JU 

FECHA: Z< J'£P-;? 0 5' HOJA c;~ vv· 

BRIGADA: ;1/tJ . / 
BARRIO 

p;6v v 

SECTOR 

CALLE / UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 0 C~EVENTO DE TORMENT A 

[i;}1(1H 0 HW D CROSS INLET 

01/4 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTU RA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 01/2 

D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

Osimple 

0 Doble 

0 Triple D Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA ~NSUCIA D TAPADNP.TAPADA D NO EXISTE I ROT A D NO NIVELADO 

2- ESTR UCTURA MPI~ 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B. C. = D LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA D ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = D LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO 0 COLAPSADA 

7- TU BO/B.C. = 0 LIMPINSUCIO 0TAPADA 0 ROTO D COLAPSADA 

8- CUNETA ~SUCIA 0MALA D NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) SI 0No 

DESCRIPCION DEL PR~~-~~.:...... ··-;.:··~·····Jr: .. ··i·::.·~ · -;,···; ·:. ... .J.. .. :············ ................................................ .. 
:::::::::: :::::::::::::: ::::::::: : ::::::::::::::~:::::::::::~:~:::::::::::""f::::: : ::;..;;;~;;;X~I..tr!. .................................................. .......... . 

s- ---­
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

~diente 

FLU YE HACIA 

S-

FOTO NO. :J!iJ(:, 
FOTO NO . .!tlJT 
FOTO NO. 



•::: CSA 
-o~. Arc hitects a nd Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUt N 

FECHA: -;J.:2 -r¥;.f-o cr HOJA - G1'_clt_~ 
BRIGADA: t.Jo- ( 

ESTRUCTURA NO. 

I SECTOR 

OCURRE INUNDACION 0 SI / NO 0 CO~ENTO DE TORMENT A 

[];}1(H D HW 0 CROSS I NLET 

D 1/4 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB I NLET 0 CATCH BASIN 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Dsimple 

0Doble 

0Triple 

D COMBINADO 0 OTROS 

D Sanitaria/ Pluvial 

D 112 D Pluvial/ Sanitaria 

0 Completo 

1- PARRILLA D U MPIA/SUCIA ~P.TAPADA D NO EXISTE I ROTA D NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA D LIMPIA/SUCIA APADN@ A£;) 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3-ESCALERAS D BUENA 

4- TU BO/B.C. = D UMPIO/ SUCIO 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 

7- TUBO/ B.C. = 0 LIMPIA/SUCIO 

8- CUNETA ~ 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- ----

0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

0TAPADA 0 ROTO 

0TAPADA 0 ROTO 

0TAPADA 0 ROTO 

0TAPADA 0 ROTO 

0MALA D NO DRENA 

0 No 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

O coLAPSADA 

~OS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

D Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTONO.~ 
FOTONo. HJ!f 

FOTO NO. 

PARA TUBOS l I I i I I I ' -··~--
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•::: CSA 
cs.t.•-• Architects and Engineers, LLP 

!sECTOR 

I 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JU.ft{ fA' 

FECHA: )). -~- o"f HOJA &0' lff" l 
BRIGADA: l) O· • 

BARRIO 

ttdfli rtvrf!a;pk 
0SI/ NO 

B6rc~ASIN 
[I;J.simple 

0Doble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

~PIA/~ 1- PARRILLA ~NP.TAPADA 0 NO EXISTE / ROT A 0 NO NIVELADO 

~!Af!Q§Y APADA(!AP"Aoy 2- ESTRUCTURA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE /ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPlNSUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA ~IA@fib 0MALA 0 NO DRENA :;t • J 
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No ~ 

DESCRIPCION DEL PROBLE_~~':../-........ ~ ................................. .......................................................... ..f ......................... J.. .................................. . 
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1 I . ' I I I ' 

' ! ' ' . s- - - --
pAR A TU 8OS =--~--... ! I I -1--L---- L ....... L----=-== 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO No.1iEJ 

FOTONO.~ 
FOTO NO. 
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<So\•-• Architects and Engineers, LLP 

fsECTOR 

I 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: '::r).- -c;.€ p)-- () J HOJA 1Lz:_dg_ (ff1 
~ I BRIGADA:b. I 

ESTRUCTURA NO. 

rJ3fJ:b4o tEtra ")til}~ 
OCURRE INUNDACION 0 SIINO D CO~ENTO DE TORMENT A 

~ D HW D CROSS INLET 

D 114 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA D CURB INLET D CATCH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

D No existe perc esta en plano MSJ 

Osimple 

D Doble 

0Triple 

D Sanitariol Pluvial 

D 112 0 Pluvial/ Sanitario 

0 Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 
D UMPlNSUCIA 

D LIMPINSUCIA 

D TA~P.TAPADA 

~AD~PAD~ 
D NO EXISTE I ROT A 

D ROTO 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 

4- TUBa@= 2 1 xq1 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6-TUBO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

c 

s- ----
PARA TUBOS 

D BUENA 

D LIMPIOISUCIO 

D LIMPIOISUCIO 

D LIMPIOISUCIO 

D LIMPIA/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIA 

Dsi 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

. . : : 1_ 1 --~ --L,~-7Ji;t-' --1---~----: ---· 
__ I __ : ---_ _L__.l- ---'--'P---~-::1 _________ ~---~--
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' ' ' I ! I ' . ' I . . 
i : ! i ! 1 

r ; , ; 
. ~--------------. ----

1 i I I ! l i : 1· ' : 
• ~ I l I : ' I 1 I : 

D COLAPSADA 

D COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DoTRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

Q_Pu~ 
~pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO No.4J?<,S:f 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

RECOMjN[)~CION: ~ INM EDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 
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rECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe perc no esta en plano MSJ 

0 No existe perc esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SA'~ JUd . 

FECHA: .;l.l- y- () j HOJA - &3 Clj 
BRIGADA: t!o· 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 

~Q /kfil). 

0SI/NO 

0 CATCH BASIN 

Osimple 

Doable 

0 Triple 

0 CO~NTO DE TORMENT A 

[]}-r(H" 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERA$ 

0 LIMPlNSUCIA 

0 LIMPINSUCIA 

D NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

D ROTO 0 NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/ B.C. = ___ _ 

7- TUBO/ B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

0 BUENA 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

D UMPIO/SUCIO 

0 UMPIA/SUCIO 

D LIMPIA/SUCIA 

Osi 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0 MALA 

0 No 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO DcoLAPSADA 

D ROTO DcoLAPSADA 

D ROTO DcoLAPSADA 

D ROTO DcoLAPSADA 

0 NO DRENA DoTROS 

.. f!~.~~f}.!~~!.C?.~ .. f!.~.~ .. ~~~.~.~~k"dr;;;,_'(C"""""""""""");;;;;r;~;;;;1:r&"""'4.""'"'""'"""4.~ ......................... .. 
:::::::::::::: ::::::::::::::::::~::::::: ... ::;;;_::.~~ .... : ........ :: ...... :.:: .. :::::: .. :: .. ::::::::::::::::: .. :::?..:~::::.::::::::: ::::::::: :: :::::::::::::::::: 
..................................................................................................................................................................................................................... 0.~~·~~·.··~~~~~~ ............ . 

s- ---­
PARA TUBOS 

D Parr. Sellada 

0 Punta alto 

D Punta bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO N0.4t7 g'){ 
FOTO NO. 

FOTO NO. 



•::: CSA 
""""""'• Architects and Engineers, LLP 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JU~N 

FECHA: ) )-- f!121--o1 HOJA 4:4 d£ (J1 
BRIGADA: fJ;ti 

Osimple 

0 Doble 

D CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

D Triple D Completo 

~ 0TAPADA/P.TAPADA ~E~0NDNIVELADD 
D UMPINSUCIA ~~PALfA:o::> D ROTO D NO NIVELADO 2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 
4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TU BO/B.C. = ----
7-TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

D BUENA D MALA D NO EXISTE I ROTA 

D LIMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

D UMPIO/SUCIO D TAPADA D ROTO D COLAPSADA 

D LIMPIO/SUCIO D TAP ADA D ROTO D COLAPSADA 

D LIMPINSUCIO D TAP ADA D ROTO D COLAPSADA 

D UMPINSUCIA D MALA D NO DRENA D OTROS 

Dsi D NO 

.::::~:::~~::::~::~~::~~:~:~~~:Po~::::::~::::::::::::::;x ::~ks:~::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :::: :::::: : :: : : : ::::: : ::::: 

---L-_:_-~-- -~------~J'--+---1----i _L_...:... __ 
I ! I ! ' .v ' I ! i I : ; I 

----:-- ; -----:---~-- -1 - r- r-- :------;- -----,--- : --
i : · I I ! 1 I ; I I I 

~--·--;---------r- ~--, ·- -t---------r-~----~---------

1 f ~ i , l ! I 
1 

: : ! j 
I -~---+-----~--~----~-----·-
1 ' I . . ! I I 
' I I I I i : j I I 

----. -~~-1 1 ~,--: - : - T --i--
--~-L.-:.____ -- _.J _ ____ --!-_l----~--

: , : , ! -T-·' 1 : i j 1 : t 
__ ..,.._..!...._ ___ ~_1 __ ___L_ _____ .!_ __ , ___ -+--__.!.. __ ....,;_ __ _ 
_ .. _i __ _l , I ! : : ! ·- L , i i i __ _ 

: ! I ' I ' I I ' I I ; ___ l I ! G · _j_J__l __ 1 __ _l _______ J..__ 

i i ! I : l I : i : I I 
-+--------~-,-----,---~-----;--·-. - ;·--;----

' I i . I . I ' I 
• I ! I I I ' ---7---:-T--1-r-r- i- -: -~--~--~--·--:----- -

------~---~--~-i---:---r-r--r-..,·----;--·---------~----

s- ----
PARA TUBOS 

D Parr. pesada 

D Parr. Sellada 

0 Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

5-

FOTONO.~ 
FOTONO.~O 
FOTO NO. 

:~;~~~; ~~e.::.~:2 ~::~:·,=:"::'~~ §;;;J:;::;: 
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•:~: CSA :!"- Architects and Engineers, LLP 

I SECTOR 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN_JU1N I' £1 
FECHA: J). ---111=--() 7 HOJA {6 cU IJj I 
BRIGADA: tJ c. I 

BARRIO 

OCURRE INUNDACION 0 Sll~ 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET ~CH BASIN 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

0114 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

4- TUBO/ B.C. = 

5- TUBO/ B.C. = 

6- TUBO/ B.C. = 

7- TUBO/B.C. = 

8- CUNETA 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitariol Pluvial Osimple 

0Doble 

Orriple 

0112 

Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitario 

~CIA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

0 LIMPINSUCIA [1}rAPA~ 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

0 LIMPIOISUCIO OrAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

0 LIMPIOISUCIO OrAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

0 LIMPIOISUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

0 LIMPINSUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

0 LIMPINSUCIA 0MALA 0 NO DRENA O orRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

.. .............................................................................................................................................. .................................................. ................... 0 .. ~~·;~·.··~~~;;~·""'''''''' 

s- ---­
PARA TUBOS 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO No . .$_1( 
FOTO NO. _1!i_-J:Z, 
FOTO NO. 



•::: CSA 
-"""'· Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO .SAN }UA~ 

FECHA: J..'l- S?/t_,O'j HOJA _?;__~ _cJG &q 
BRIGADA: \J 0' \ 

ESTRUCTURA NO. 

S- 0~~ 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: 

OCURRE INUNDACION 0 SI/NO VENTO DE TORMENT A 0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN H D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D COMBINADO D OTROS 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

D Sanitario/ Pluvial 

D 112 0 Pluvial/ Sanitario 

D Completo 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

D LIMPIA/SUCIA 

D LIMP!NSUCIA 

D TAPADNP.TAPADA 

~~ 
4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5-TUBO/B.C. = ___ _ 

6-TUBO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ----
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

D BUENA 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMPIO/SUCIO 

D LIMP!NSUCIO 

D LIMP!NSUCIA 

Osi 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

D COLAPSADA 

DcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTRos 

~ES~RI~~~~~~~~:s~~ ~ ~~~~ 1 T:~ 
-----~--· - --

! i 

i 
! I I 

J - ---~~- -.;....- - -~-: ___ L_ : ____ __l~-
1 I i : : . ! ! 

_________ ! . -- ' . --' _i._ _ _ _ ___!_ __ 

=-: =~ ! ~ L i _ i i±:t-t=J= ' : : I ! I I ' : I 0 

s-

D Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. Ac:;-:?3 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

1 
PARA TUBOS 7 _. +---,--~---~---;---t--~~ --~-+-~-----

cl;;:: g(,(;l!IJ " I • ' I 
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•:~: CSA 
:!._. Architects and Engineers, LLP 

I SECTOR 

OCURRE IN UNDACION 

TI PO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPI~~ J~ 

FECHA: ~~ -~-0 j HOJA , (aq 
BRIGADA: t-Jo ' ( 

D SI/NO 

D CATCH BASIN 

Osimple 

D Doble 

0Triple 

D COfrEVENTO DE TORMENT A 

IDi(H D HW D CROSS INLET 

D 1/4 

D 112 

D Completo 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

D Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILlA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

D UMPIA/SUCIA 

D UMPINSUCIA 

D TA~P.TAPADA 

11J1APAD~ 
D NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = _ __ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6-TUBO/B.C. = ___ _ 

7- TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEM A) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- - ---
PARA TUBOS 

D BUENA 

0 UMPIO/SUCIO 

D UMPIO/SUCIO 

D UMPIO/SUCIO 

0 LIMP!NSUCIO 

D LIMP!NSUCIA 

Osi 

0MALA 

0TAPADA 

0.TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 NO EXISTE /ROTA 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

0 ROTO 

D NO DRENA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

D COLAPSADA 

Dor Ros 

FLUYE HACIA 

s-

FOTONO.~ 
FOTO No.4:!Z1.'5""' 

FOTO NO. 



•::: CSA 
CSA -.. Architects and Engineers, LLP 

!sECTOR 

I 

OCURRE INUNDACION 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAf 

FECHA: 2~- <;.?j)l--o1 HOJA M __dg_0 r 
BRIGADA: fJ b' l 

liiiE 
BARRIO 

}1AbUm 
t3lFO 

Y1n>&-

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 
O~o 

0 CURB INLET li2( CATCH BASIN 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 l/2 

Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

~UClA 1· PARRILLA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE / ROT A 
/ ___..,.... 

0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 2- ESTRUCTURA ITkiMPIA(_SU<:,IA 

3~ERAS _ 17;~x~ ~A 0MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4 T B ( B.C. - ~~ 0TAPADA 0 ROTO 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPWSUCIO 0TAPADA 0 ROTO 

8- CUNETA 0 LIMPWSUCIA 0MALA 0 NO DRENA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osi 0No 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

·---------

. ' i 
I __ ! _,_··--c~~I~~=--=-i-= 

_ , - ' ~-' I ~----1 -!-. ~. - --·.· I ___ : __ ~ __ L .. 
I I I I ' I ' 

___ __!_ --~- . I ; i _ _j __ _!_l ---.,...--

: • I I I t i i : ! _L ---,---, - ,-, ---"-:---- - --;---- ----~-

' I . i : , ! ! i : I ---, ~--~--i~-1 -;-·-~-; ---;-·--:- · ·-;---,------,-- -

.1. I ; l I i I ; +--; ---~---
1 I I I I t • 

-----·-.~-- I I -~-,------·------·-·----

! I I ' ! ' ! I ' I 
I j 1 I • 1 

........____,of-----'-' 
--.----.--

s- ----
PARA TUBOS 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

O coLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTONO. ~qg 
FOTO NO. _12j'i 
FOTO NO. 

.R.E~D~~'()".' . ... .. . ~~!.A. .... P•c:c•oNIN:CER~EDIA .. P.~·~?.'.LP:'? 
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•:~: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 'J_; . -$~ -l --o 1 HOJA J do 9 :! "-• Architects and Engineers, LLP 

BRIGADA: v- I 
BARRIO 

OCURRE INUNDACION 0 SI/~ 0 CON EYENTO DE TORMENTA 0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET !:JkA-rcH BASIN 0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 0 Simple 0 1/4 0 Sanitaria/ Pluvial 

0 No existe pero esta en plano MSJ 0 Doble 0 1/2 0 Pluvial/ Sanitaria 

0Triple 0 Complete 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERA$ 

0 LIMPIA/SUCIA 

0 LIMPIA/SUCIA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

0 NO EXISTE /ROTA 

0 ROTO 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

s-
PARA TUBOS 

0 BUENA 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIA/SUCIO 

0 LIMPIA/SUCIA 

Osr 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 NO EXISTE I ROT A 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

' ' I ' i I • I : _ ._ : _ , _ _,__ _ _:__ _____ _L__j _____ ~_...:.. ___ _, _________ _ 
I ~ ! ~ ! 1 ! : ; . ~ 

--t--~- __ :---T-_ ~~-:-r_=-; -_---.---~--:- --= 
: 

1 j ! i i ~ I : ~ 1 ~ . ---~--I-:-~---, r - · --:------'---------+-- t-1 . ·-r----- i - ·-
~---· ---t- I -~-:-i·---~--i-,-:-
------·--;- ---~~ ~--~T- :---, -,-

--~--L --- - --------

, ! i -+- -~-~---+-- ! -----~- --

--i -: ---· -;-: I .L-~---- :--~-i----

-__ l __ i ! __ j l ~--_1_· ~ : ____ ~-J=t- ! j--~~ 
I ! ! I I I I I ; I I I 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTROS 

0 Punto alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTONO.w~ 
FOTO NO:-----

FOTO NO. 

./'! '''' I, 
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•::: CSA 
es... "-• Architects and Engineers, LLP 

!sECTOR 

I 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0cURB INLET 

D Existe pero no esta en plano MSJ 

D No existe pero esta en plano MSJ 

PROYECTO:'" ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO. SAN J~AN 

FECHA: ~2> ·-1~1-- oCJ HOJA 'J_ ck9 
BRIGADA: p L' ' ~ 

ESTRUCTURA NO. 

s- oo 2. 

grWMto it?n&r t?iJ:.£ 
A-r-f· - cr-

Ds~e 
o:Yooble 

OTriple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

D MH D HW D CROSS INLET 

D 114 

D 112 

D Completo 

D CADA VEZ QUE LLUEVE 

D COMBINADO D OTROS 

D Sanitariol Pluvial 

D Pluvial{ Sanitario 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS ~UClA 
MPI UClA 

D BUENA 

D TAPADNP.TAPADA 

D TAPADNP.TAPADA 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO EXISTE I ROTA 

D ROTO 

D NO NIVELADO 

D NO NIVELADO 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5- TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 
7-TUBO/B.C. = ___ _ 
8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

c 

s-
PARA TUBOS 

D LIMPIOISUCIO 

D LIMPIOISUCIO 

D LIMPIOISUCIO 

D LIMPINSUCIO 

D LIMPINSUCIA 

Dsr 

D ROTO 

D ROTO 

D ROTO 

D NO DRENA 

i : 

I 

OcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DcoLAPSADA 

DoTRos 

D Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

D Punto alto 

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. _:f:1C() 
FOTO NO. 

FOTO NO. 

0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

.::::::~~~~~!Y.;:Y.~~:rr;,::::::::::::::::::::::::::::::::::::P.:~!.~~~:~:~;::~:~~i~i~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::e.t~~i~P.i?.::0.;:0.::::::::::: 
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•:~ CSA 
.!•-• Architects and Engineers, LLP 

I SECTOR 

OCURRE IN UNDACION 

TIPO ESTRU CTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA: 0--3 - ~·f=t(J HOJA ?> ck 9 
BRIGADA: Du ( 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 

S - 003 

0 SI / NO 

0 CATCH BASIN 

O simple 

Oooble 

0Triple 

0 CO~NTO DE TORMENT A 

!B'f:1H 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitario/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitario 

1- PARRILLA ~um 0 TAPADN P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROT A 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA P UClA 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERA$ 0 BUENA 0 MALA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/ B.C. = 

5- TUBO/ B.C. = 

6- TUBO/B.C. = 

7- TUBO/ B.C. = 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

s- ---­
PARA TUBOS 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPlNSUCIO 

0 LIMP!NSUCIA 

Osr 

I i I 
I ! ; I I ' _I I ! -

: I I I 
I 

-t-t-Tl-r-
I 

i i i i 
! i 
I ! ! I 

-
i I 

I 

0TAPADA 0 ROTO 

0 TAPADA 0 ROTO 

0 TAPADA 0 ROTO 

0 TAPADA 0 ROTO 

0 MALA 0 NO DRENA 

0No 

-~ ! I I 

i : i_J I 
' I 

r I 1,..- I : 

,-~-·rr ! ' I --·- n:w -
' , 0 

I ' • ' . ; --~ :- · r::- I --

r,---1--:-. - ' . -
I ! I I I 

I 
' ! I 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OorRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTONO. ~':Y 
FOTO NO. !/1Q 3 
FOTO NO. 

' i ! ! I i 

~~;:;;~~ ~;:.:z:.::~i~·~i~ ~~'I::: I= .. ~E:l': 8~~;~~0 
...... 0..~~~~-~!?.~.Y.!~.ITA ................................... IJ. .. ?.~ .. ~~Q~.g~~.~ .. ?.~§~.~!?.~.Y.~~.f.l:A ................................................................................................................ .. 



•::: CSA 
CSAa-• Architects and Engineers, LLP 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN 

FECHA ~ - o/f--0 1 HOJA .q ck'7 
BRIGADA: jJ 0' 

BARRIO 

SECTOR 

CALLE/ UBICACION: ~ 
OCURRE INUNDACION Q SI/~ 
TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET [Q.c(TcH BASIN 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 Sanitaria/ Pluvial 

01/2 
Ocompleto 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERAS 

~~I A/~ 
I SUCIA 

· OsuENA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

0 TAPADA/P.TAPADA 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0 TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

4- TUBO/B.C. = ___ _ 

5-TUBO/B.C. = ___ _ 
6- TUBO/B.C. = ___ _ 
7- TUBO/B.C. = ___ _ 
8- CUNHA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 LIMPIA/SUCIO 

0 LIMPIA/SUCIA 

Osi 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 NO EXISTE I ROTA 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

O oTRos 

DESCRIPCION DEL PROBLr,M~ 

::::::::::::: : :: : ::: ::: ::: :: ::: :: : :: ::: :: :: : :·· : :: :::~: :·:~t1A~ih:0~::::::Zii.j(::: : :: : :::::lliw.t.:1.i.t:J6: : :::::::: :~;;;::::::J~:::: : ::::::: ::::: ::::: : : :: 
................................... ~ :1 .. : ............................................................................................................................................................................................... . 

±t t=(=--_' ~ -: 
-~~~--+.!...!~~-·-i±tfl_, ' -· - - ,-: -

I 

I -~-,---

1 I i I t 
--,-i ~, -----',-'-, --'--11 s- ----

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

S-

FOTO NO. !tJ_(}4 
FOTO NO. ~Ob 
FOTO NO. 

PAR A TUB OS ; ---:-:!-r---~1·-:--r~- \T-- i l : . 

··~-~~~l~~-: ............................. ~~~M;;i ... :-~~J;APAR ................................. .P. .~~.~!.?..~ . ~.~!.~~~-~-~~-~ ............. g.~~~~-;~ ........ .. 
················································································"········· ································································································································································ 

~ ~SE~u·~·~,~~ ~~·~~rr~1~~ 



(~: CSA 
:! . ._ Architects and Engineers, LLP 

!SECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPI6 ANl.A9 

FECHA: 'J.-?,oJt<J'j HOJA 5 
BRIGADA: 0.:___ 

ESTRUCTURA NO. BARRIO 

Osimple 

0 Doble 

0 Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENTA 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
0 1/2 
Ocompleto 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBI NADO 0 OTROS 

0 San ita rio/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~WSUCIA ~.TAP ADA D NO EXISTE I ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA UMPWSUCIA .TAP ADA 0 ROTO D NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0 MALA 0 NO EXISTE / ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = OuMPwsucro ~A ~ 
DcoLAPSADA 

8- CUNETA OuMPWSUCIA ALA ENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0No 

.. ~~.?.S~~.~S~S?.~.g~.~ .. ~~S?.~.~~.~~·:····&.Qt;······o.t··;~(}J···················· ······w;·~dzi~:ijc;··········k··1.··;~······~·················· 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ... : .. ::: .. :: .. :~: ... :::::::::::: ::::::::::~~::r~:: .. : ... ~ ....... ::.::::::::::::::: ::::::: : ::::::::/:::~ .. :::.:~:::::::::: ::::::::::: ::: : 
····· ·· · ·· · ·························· ···· ······ · ····· ·· · ········ · ·························· ······· ·················· ·· ·················· ········· ··· · ······· · · ·································· ·· · ·· · ······· · ·······o·~~·~~·.··~~~;;~············· 

---- 0 Parr. Sellada 
I 

C D Punto alto 

---------+~.~. ·~1--,, ~----~M-~· 
I i . I : I 

--~~--'--·---!....-=---=· ::::.:--·-·----~-~--:- I 

--~-~----: :-= _----'-:~-L_ r=~=--~-· .;-: ---~------: -·-
1 • , _____ 1 - t ----7--' -"-----, _ 

_l_ i i 1 ! 1 I . ~ -: .,,_, --i,--'----;-s- ----

D Punto bajo 

D En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO N 0 . .1J./)!t> 
FOTO NO. {/J2_"f 
FOTO NO. 

PARA TUBOS / : ! .-, -: - ' .~--;----'-

~·~;;~: fit.ACs;,;;;;~·~~~ P•cgo" I.":C'R~,o~ g;;:;;~;';;o 
................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 
...... O .. ~s~\:l.~!?.~.Y.!.$.IT~ ................................. JJ. .. ~~ .. ~~Q\.!.~ ... E ....... \:l~!?.~.Y.!~.rr~ ................................................................................................................. . 
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•::: CSA 
CSAGn>up Architects and Engineers, LLP 

ClONES MUNICIPIO SAN JYAN . 

FECHA: :;??J-- ~-{)] HOJA f_a ck 7 
I 

i-v 

I SECTOR ~ klf;jf-z~tJ 
OCURRE INUNDACION 0 SI/NO 0 CO~ENTO DE TORMENT A 

[l}r.(ri 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 0 CATCH BASIN 0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

Osimple 

0 Doble 

0Triple 

0 Sanitaria/ Pluvial 

01/2 0 Pluvial/ Sanitaria 

0 Complete 

1- PARRILLA 

2- ESTRUCTURA 

3- ESCALERA$ 

4- TUBO/B.C. 

ou~yP suciA 
ilJJ1MPI UClA 

0BUENA 

0 TAPADNP.TAPADA 

0 TAPADNP.TAPADA 

0MALA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0TAPADA 

0MALA 

0No 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

0 NO EXISTE / ROTA 

0 ROTO 

0 NO NIVELADO 

0 NO NIVELADO 

5-TUBO/B.C. = ___ _ 

6- TUBO/B.C. = ___ _ 

7-TUBO/B.C. = ___ _ 

8- CUNETA 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

s- ---­
P ARA TUBOS 

0 UMPIO/SUCIO 

0 UMPIO/SUCIO 

0 LIMPIO/SUCIO 

0 UMP!NSUCIO 

0 UMPINSUCIA 

Osr 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 ROTO 

0 NO DRENA 

. ' I I I ' ____ _,_ ___ ___ ! I i I 

~--t---+ ! ! ~· ·:--=r---·!: i=-~~~~-~i---~ 1---~ ; t I·- -+----- -'-- _ I : j j • --7""---
l . I • I ' --- ;--_j___L ' • _I -· ' I I -,----- -

- · • I 1 ~-- 1 --,-·-T--· __ 1 ! I 
. -~-~-----,-. I -~-· • - I l ~----T---

--~-- ' I I _ I ,- :-~ - -- :--
. I I ! --+- I I I I ' ·.·---

I 

=-t----! -;:i1-- .r J____;__.,\/--L~_:__~--~---
-· ;i ' ' i ' !~ l 

---' --' - -- I ____ i_ _ ___L_ : J --·-~~·-~~----
! : i . . i I ! I l ; ' ! 

---~--·--------·--~------+--------....----·-------··--' I i ' ! i ' I I ! 

OcoLAPSADA 

OcoLAPSADA 

0 COLAPSADA 

OcoLAPSADA 

OoTRos 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FoTo NO. ~<6" 
FOTO No.1fp__Cfq 
FOTO NO. 

0 ACCION INMEDIATA 0 ACCION INTERMEDIA 0 LARGO PLAZO 

:::::::::::~~~:~:Y.!;:~;::::: :::::::::: : ::::::::::::::::::::P.:~~:~:~i:~:~;::~:~:~i.~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::: :::: :: ::t.i:iri~~~9.::0.~:~:::: ::::::: 
...... 0. .. ?.~§\J.~!?.~.Y.~~nt-.................................... 0. .. ?.~--~~g~-~~~-~--?.~§\J.~!?.~.Y.~-~nf.. .................................................................................................................. . 



•:~: CSA c!--. Architects end Engineers, U P 

!SECTOR 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA 0 CURB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

gsrJ~ 
ll.J.roSJ>-BASIN 

mmple 

Oooble 

0Triple 

0 CON EVENTO DE TORMENT A 

0 MH 0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 
01/2 
0 Completo 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

CONDICION EXISTENTE: 

~~ 1- PARRILLA 0 TAPADNP.TAPADA 0 NO EXISTE / ROTA 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA MP UClA 0 TAPADNP.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MAlA 0 NO EXISTE I ROTA 

4- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 UMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 UMP!NSUCIO 0TAPADA 0 ROTO iti~DA 
8- CUNETA 0 LIMP!NSUCIA 0MAlA 0 NO DRENA 

~ · 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Osr 0No 

······························································································································································································································································ 
0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punto alto 

0 Punto bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO . .!if.l11. 
FOTO NO. __!ii.Et; 
FOTO NO. 



($ CSA 
"""o-• Architects and Engineers, LLP 

!SECTOR 

I 

OCURRE INUNDACION 

TIPO ESTRUCTURA OcuRB INLET 

0 Existe pero no esta en plano MSJ 

0 No existe pero esta en plano MSJ 

CONDICION EXISTENTE: 

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN J~AN 

FECHA' :f,2 --:r?.f-:0 'J HOJA _3_ c\L 9' 
BRIGADA:P (J 

eWZitl. twr-vtJJ;.& 
0 SI/NO 

0 CATCH BASIN 

O simple 

0 Doble 

0Triple 

0 CON ~TO DE TORMENT A 

~0 HW 0 CROSS INLET 

01/4 

01/2 
0 Complete 

0 CADA VEZ QUE LLUEVE 

0 COMBINADO 0 OTROS 

0 Sanitaria/ Pluvial 

0 Pluvial/ Sanitaria 

1- PARRILLA ~INSUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 NO EXISTE I ROT A 0 NO NIVELADO 

2- ESTRUCTURA ~SUCIA 0 TAPADA/P.TAPADA 0 ROTO 0 NO NIVELADO 

3- ESCALERAS 0 BUENA 0MALA 0 NO EXISTE / ROT A 

4- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0 TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

5- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO 0 COLAPSADA 

6- TUBO/B.C. = 0 LIMPIO/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

7- TUBO/B.C. = 0 LIMPIA/SUCIO 0TAPADA 0 ROTO OcoLAPSADA 

8- CUNETA 0 LIMPINSUCIA 0MALA 0 NO DRENA OoTRos 

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) O sr 0NO 

DESCRIPCION DEL PROBLEM~ f:i·····~···················~···········;;;A_·;;rf;M(;,········tiiiY.·t}(;(;::) 
::·":":":"::·_:.,:·::_::_:., __ :.,:":-_:·::.':·:::::·:::":·:::::::::: .. ::: .. ~ .. : : :: :: : :::::~~:::::::: .... :::::::::: :::::.::.:::::::::::::r:~::~::~:~::::::~~:::::J:::::::::.::::.:: .. :::: ... :::::::::::::::::::::::::.:: 

: I I . ! ! I I ' ' =-.=L ___ ~=---1~- ; ·-=r- ____ l __ _ 
~ ~ i \ I ; 

1 i 
---------t- - --------,-- -t- --l...------

_1 _ : i _ _;__~----+ i i 
! i ! ! I I 0 l ---, -~-~~- - ~ I --~----. --~--:---~ --

----~--r +---~ --r--i -------J------: _ __ _1 _____ ~' . ---r---
_ _L _ _;__: ! I I I ; I - , ---~ - -r--.--r-:-·:-_--r- l • , 
--, --, ----= ~-. ,---..-- ----~-

i : : I . . ! I : i : I : ---------.-- ·-------r- ---------- ____ _L_r--
i ! I : i I I 

0 

I 
_ _l ___ , __ _L --- I '- -- . I _J_ . -

_l ___ i _~_J ____ , _ i __ L __ L_J _ ___l_~ __ l _ _ , _;_ 
' i i ' : : I ! I 

s-
PARA TUBOS 

0 Parr. pesada 

0 Parr. Sellada 

0 Punta alto 

0 Punta bajo 

0 En pendiente 

FLUYE HACIA 

s-

FOTO NO. __:f(a_Cfw 
FOTO NO . .£i.!Lj'J-
FOTO NO. 

:~;~~;;:~ ~ef~':;"eiii1;~~~6~ ~ ~~~=~~"::':"::~~~ §~:~;'::: 
...... 0..?.E~!-!-~P.~.Y.!~.IT~ ................................... 0. .. ?.~- -~~9!-!.~~~-~- -?.~~!-!-~9.~.Y.~!?.IT~ .................................. ........ ................................................ ............. .......... . 
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IMG 4706 IMG 4703 IMG 4700 

IMG 4707 IMG 4704 IMG 4701 

IMG 4708 IMG 4705 IMG 4702 
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